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En el presente proyecto se plantea la posibilidad de utilizar energía solar fotovoltaica para 
cubrir la demanda energética exigida por el Código Técnico de la Edificación, para la 
cobertura del consumo de agua caliente sanitaria (ACS) en el campo de fútbol municipal de 
La Albericia. El objetivo de este trabajo ha sido dimensionar la instalación solar fotovoltaica. 
Para ello, se han llevado a cabo los cálculos de demanda y dimensionamiento de la 
instalación respetando los reglamentos correspondientes. 
En primer lugar, se ha realizado el cálculo de la demanda y se han planteado tres 
posibilidades distintas de instalación para satisfacer dicha demanda mediante energía 
fotovoltaica. Una vez planteadas las tres posibilidades de instalación basadas en energía 
fotovoltaica, se han dimensionado y evaluado económicamente. Para el dimensionado han 
sido seleccionados los componentes más importantes de cada una de las tres instalaciones. 
Después de diseñar las distintas alternativas se ha seleccionado la más económica a través 
de la elaboración de un pequeño presupuesto, el cual ha permitido seleccionar la opción más 
viable, económica y técnicamente. Una vez elegida la alternativa definitiva se ha profundizado 
en los cálculos y se ha realizado un presupuesto completo de dicha alternativa, ascendiendo 
este hasta los treinta y un mil seiscientos sesenta y uno y cuarenta y nueve céntimos 
(31.661,49 euros). 
ABSTRACT 
This project proposes the possibility of carrying out a solar photovoltaic installation to reach 
the demand established by Spanish legislation for the consumption of domestic hot water 
(DHW) in the municipal football field of La Albericia. The principal objective of this project has 
been to create the design of the solar photovoltaic installation. To do this, the calculations of 
demand and also the calculations of sizing of the installation have been carried out respecting 
the corresponding regulations. 
Firstly, the demand calculation has been carried out and three different methods have been 
proposed to satisfy it. Once the three methods have been presented, different design 
alternatives have been proposed for each of them. After this, the most important components 
of the installation in each case have been sized and selected. After designing the different 
alternatives, the most profitable for each of the methods has been selected and a comparative 
budget has been made to select the most viable option, economically and technically. Once 
the definitive alternative has been chosen, the calculations went in depth and a complete 
budget of that alternative has been made, reaching the quantity of thirty-one thousand, six 
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El objeto de este proyecto es dar cobertura a la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 
de los vestuarios de un campo de fútbol situados en un campo de fútbol ubicado en La 
Albericia (Santander), cumpliendo con las exigencias fijadas por el Código Técnico de la 
Edificación (CTE).  
Para ello se analizarán tres alternativas diferentes, todas ellas basadas en el uso de la energía 
solar fotovoltaica.  
Las distintas alternativas que serán estudiadas son las siguientes: 
- Bomba de calor aerotérmica alimentada por paneles fotovoltaicos 
- Termo eléctrico alimentado por paneles fotovoltaicos 
- Paneles fotovoltaicos híbridos 
2 ANTECEDENTES 
2.1 ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
La energía solar fotovoltaica, a través del efecto fotovoltaico, es capaz de transformar 
directamente la energía solar en electricidad. Cuando la radiación solar incide sobre los 
paneles, los cuales están formados por células fotoeléctricas, se genera una diferencia de 
tensión que hace saltar a los electrones fuera de la capa de valencia de los átomos que 
constituyen las celdas, generando electricidad. 
El componente básico de las células es el silicio. La principal propiedad del silicio es su 
semiconductividad y, a pesar de su elevado precio, es el material con mejor rendimiento para 
este proceso, alcanzando unos valores de alrededor del 20% [1]. 
Existen principalmente dos tipos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo: 
• Instalación de autoconsumo aislada 
Las instalaciones de autoconsumo aislado están compuestas por placas fotovoltaicas para el 
autoconsumo, y están únicamente conectadas con la red de consumo propia, sin tener acceso 
a la red eléctrica ni a la red de transporte o distribución. En este tipo de instalaciones el 
almacenamiento de energía se consigue mediante baterías, ya que de esta manera es posible 
asegurar el suministro eléctrico en cualquier momento del día. 
Estas instalaciones de autoconsumo fotovoltaico aislado se encuentran principalmente en 
lugares donde no hay posibilidad de conectarse a la red eléctrica, ya sea por la dificultad de 
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hacer llegar las líneas hasta ese lugar, o por la lejanía de estas zonas respecto de los núcleos 
urbanos.  
También encontramos ejemplos de estas instalaciones en aplicaciones de señalización 
terrestre como por ejemplo semáforos o señales de tráfico, así como en aplicaciones a nivel 
industrial como es el caso de las torres de telecomunicaciones [1]. 
• Instalación de autoconsumo conectada a la red 
Este tipo de instalaciones están compuestas por paneles solares fotovoltaicos que también 
son utilizadas para el autoconsumo, pero a diferencia de las aisladas, estas se encuentran 
conectadas con la red eléctrica de transporte o distribución. 
En estas instalaciones no es indispensable el uso de ningún método de almacenamiento de 
la energía, ya que al estar conectadas a la red siempre vamos a tener disponibilidad eléctrica, 
ya sea de autogeneración o proporcionada por el sistema. Si se desea, también existe la 
posibilidad de utilizar baterías para consumir una mayor cantidad de energía solar con 
respecto de la red eléctrica [1]. 
Generalmente los componentes que incluye un kit solar son: paneles solares, estructura de 
paneles solares, así como cables, cajas estancas y displays. 
Las instalaciones de conexión aislada por norma general incluyen baterías, inversores, y por 
último, también es recomendable la instalación de un regulador de carga para optimizar la 
vida útil de las baterías. 
Los kits con conexión a red también pueden incluir un generador que garantiza la autonomía 
energética en caso de caída temporal de la red eléctrica. 
2.2 MÓDULO FOTOVOLTÁICO  
El efecto fotovoltaico es el efecto fotoeléctrico que se caracteriza por generar una corriente 
eléctrica entre dos materiales distintos que se encuentran conectados y expuestos a la luz o 
a cualquier otro tipo de radiación electromagnética. 
El principio del efecto fotovoltaico se basa en transformar la luz solar en energía eléctrica a 
través de células fotovoltaicas. Dichas células son dispositivos semiconductores fabricados a 
base de silicio puro al que se le añaden impurezas de ciertos elementos químicos. Estas 
células tienen la capacidad de producir electricidad en corriente continua, utilizando como 
materia prima la radiación del sol. 
Las células se disponen con una conexión en serie sobre un panel fotovoltaico de manera 
que obtenemos la tensión deseada. 
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Una parte de la radiación que incide sobre los paneles se pierde por transmisión y por 
reflexión, mientras que la otra parte es la encargada de hacer saltar los electrones entre las 
diferentes capas generando una corriente que es mayor cuanto mayor es la radiación que 
incide sobre el panel. 
El efecto fotovoltaico empieza en el momento en el que un fotón impacta con un electrón de 
la última órbita de un átomo de silicio (electrón de valencia), el cual adquiere la energía que 
tenía el fotón.  
Si la energía que adquiere el electrón supera la fuerza de atracción del núcleo, dicho electrón 
sale de su órbita y queda liberado del átomo, pudiendo moverse a través del material. Una 
vez alcanzado este punto, se puede decir que el silicio se ha vuelto conductor y, para que 
esto ocurra, es necesario que la fuerza de impacto del fotón sea de un mínimo de 1,2 eV. 
Cada uno de los electrones que queda libre deja atrás un espacio, que es ocupado por un 
electrón que ha sido liberado de otro átomo. A estos electrones que quedan libres y se 
mueven a través de los espacios liberados es lo que conocemos como cargas eléctricas. 
Este movimiento de cargas eléctricas realizará el trabajo útil que queremos en el momento 
en el que alcance los contactos y, de esta manera, salir del material semiconductor. Esto será 
posible siempre que exista un campo eléctrico con una polaridad constante, que será el 
encargado de polarizar las partículas y proyectar los electrones en sentido contrario a los 
huecos. 
En las células fotovoltaicas convencionales, la unión P-N es la que genera el campo eléctrico, 
de manera que una parte del material tiene un exceso de electrones, al contrario que la otra 
parte que tiene escasez de ellos. Esta diferencia permite a los electrones liberados viajar a 
través del material hasta los conductos, los cuales tienen una resistividad baja facilitando la 
circulación de dichos electrones [2].  
Las características eléctricas principales de un módulo fotovoltaico se pueden resumir en las 
siguientes [3]: 
• Potencia de pico: potencia suministrada por el módulo en condiciones estándar. 
• Corriente nominal: corriente suministrada por el módulo en el punto de trabajo. 
• Tensión nominal: tensión de trabajo del módulo. 
2.3 TIPOS DE MÓDULOS 
En la actualidad, existen principalmente tres tipos de paneles fotovoltaicos para el uso 
doméstico: los paneles fotovoltaicos monocristalinos, los paneles solares policristalinos y las 
placas solares de capa fina. 
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Si atendemos a la composición de los paneles, nos encontramos el silicio como principal 
componente, ya que está presente en un 90% de los elementos empleados en la tecnología 
fotovoltaica. 
La pureza del silicio es fundamental a la hora de diferenciar los diferentes tipos de paneles, 
ya que cuanto mayor sea, sus moléculas se encontrarán mejor alineadas y, como 
consecuencia, mejor será la conversión de energía solar en energía eléctrica. 
Por lo tanto, la eficiencia de los paneles será directamente proporcional a la pureza del silicio 
que utilizamos a la hora de su fabricación, lo que también aumentará el precio de su 
producción [4]. 
En función de la composición de los paneles, podemos diferenciar cuatro tipos [4]: 
• Paneles solares monocristalinos de celdas de silicio 
En estos paneles, las celdas solares de silicio monocristalino (mono-Si), son fácilmente 
reconocibles debido a su uniformidad y particular color, lo que nos muestra que tienen una 
gran pureza de silicio. 
La fabricación de estas celdas monocristalinas se realiza a partir de bloques de silicio, los 
cuales tienen una forma de cilindro. 
Otra forma de reconocer fácilmente este tipo de celdas monocristalinas es observando los 
recortes que presentan en sus cuatro esquinas los bloques cilíndricos. Esto es debido a que 
de esta manera se les da forma de láminas, lo que reduce el precio de fabricación y además 
se mejora su rendimiento. 
La principal diferencia entre las células policristalinas y las monocristalinas radica en la 
composición del silicio, ya que las células monocristalinas tienen un proceso de fabricación 
donde se usa un único tipo de cristal de silicio, de manera que su alineamiento tiene una gran 
uniformidad, mientras que en las células policristalinas esta uniformidad no es tan precisa, 
porque en su fabricación se emplean diferentes cristales de silicio unidos entre sí.  
• Paneles fotovoltaicos policristalinos de silicio 
En este tipo de paneles, el método de fabricación es completamente diferente al de los 
monocristalinos, ya que su fabricación se realiza vertiendo en un molde cuadrado el bruto de 
silicio, obteniendo unas láminas con forma cuadrada sin ningún tipo de recorte. 
Los paneles policristalinos se lanzaron al mercado en los años ochenta, por lo que cuentan 
con un largo recorrido en la industria. 
Una de las grandes ventajas de este tipo de paneles respecto a los monocristalinos es el 
precio, ya que su proceso de fabricación es bastante más barato, reduciendo el precio final 
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del mismo. Sin embargo, también presenta alguna gran desventaja, ya que estos paneles 
tienen una menor tolerancia al calor reduciendo considerablemente su rendimiento, y esto es 
debido principalmente a que su composición tiene una menor cantidad de silicio. 
Por lo tanto, se deberá estudiar con detenimiento la instalación de estos paneles en zonas 
donde las temperaturas sean altas, así como zonas donde el espacio disponible para su 
instalación sea escaso, ya que a igualdad de superficie tendremos una menor generación 
debido a su rendimiento. 
• Paneles solares fotovoltaicos de capa fina 
Estos paneles se forman añadiendo varias capas de material fotovoltaico sobre una base. 
Estas capas pueden ser de una gran variedad de materiales: silicio amorfo (a-Si), de teluluro 
de cadmio (CdTe), de cobre, indio, galio y selenio (GIS/CIGS) o células fotovoltaicas 
orgánicas (OPC). 
• Paneles solares híbridos  
Por último, nos encontramos con los paneles solares híbridos, que son una variante de los 
paneles solares fotovoltaicos convencionales. 
Este tipo de paneles tienen una gran ventaja respecto al resto, y es que nos permiten obtener 
energía eléctrica y energía solar térmica en un mismo panel solar, de manera que podemos 
aumentar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos desde un 10-20% hasta alrededor de un 
70%.  
Esto es posible debido a que en los paneles fotovoltaicos el rendimiento se ve muy afectado 
por el recalentamiento que sufren sus células debido a la radiación incidente, de manera que 
añadiendo un intercambiador de calor a los paneles fotovoltaicos convencionales se puede 
aprovechar esa energía térmica que hasta ahora se desperdiciaba y además reducir la 
temperatura de las células mejorando también de esta manera su producción de electricidad. 
A pesar de las grandes ventajas que nos ofrecen este tipo de paneles, se trata de una 
tecnología muy reciente y aún está en desarrollo por lo que se necesita un mayor estudio de 
las numerosas aplicaciones que permiten. 
2.4 COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS AUTÓNOMAS  
Los principales componentes que constituyen los sistemas autónomos son los siguientes: 
• Generador fotovoltaico 
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El generador fotovoltaico se forma a través de la correcta conexión de varios módulos 
fotovoltaicos, de manera que obtengamos la tensión y corriente necesarios para una 
aplicación determinada. El elemento básico de este componente es dichos módulos 
fotovoltaicos y acoplando varios de estos módulos obtenemos un panel [5]. 
• Regulador de carga 
El regulador de carga es el encargado de controlar la cantidad de electricidad que circula 
entre la batería y los módulos fotovoltaicos. Existen dos tipos: el PWM (Pulse Width 
Modulation) y el MPPT (Maximum Power Point Tracking). 
Los reguladores de carga PWM son los más antiguos. Estos reguladores solo tienen un diodo 
en su interior, lo que implica que los paneles funcionen con una tensión igual a la de la batería 
cuando trabajan. 
De esta manera, la potencia de trabajo de los paneles viene impuesta por la batería, 
provocando que los paneles no trabajen a su máxima potencia dependiendo del nivel de carga 
al que se encuentre la batería. Esto produce una reducción en la potencia de trabajo de los 
paneles de entre el 25% y el 30%. 
Con este tipo de reguladores, la batería se va rellenando gradualmente por pulsos de tensión, 
hasta que la batería se llena por completo. 
Los reguladores MPPT, tienen además un convertidor de tensión CC-CC y un seguidor del 
punto de máxima potencia. Gracias a este elemento, los paneles no se ven obligados a 
trabajar a la misma potencia que la batería, además este elemento permite adaptar la tensión 
a la que funcionan los paneles para obtener su máxima potencia. 
La principal diferencia entre ambos reguladores radica en la posibilidad de obtener diferentes 
valores de tensión y corriente a la entrada y salida del regulador, lo que aumenta la producción 
en hasta un 30% respecto a los reguladores PWM. 
Por lo tanto, hoy en día los reguladores MPPT son los más utilizados, ya que optimizan 
nuestra instalación aprovechando mejor la energía solar incidente y permitiéndonos un uso 
mucho más amplio de los paneles disponibles en el mercado atendiendo a sus tensiones [6]. 
• Inversor 
Los paneles fotovoltaicos generan electricidad en corriente continua, por lo que necesitamos 
transformarla en corriente continua para su posible consumo. Los inversores solares 
fotovoltaicos son el componente encargado de hacer esta transformación de corriente 
continua en alterna. Sin este componente, sería necesario que todos los consumos se 
realizasen en corriente continua (12V, 24V o 48V). 
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Existen varios tipos de inversor en función de la forma de la onda de salida, siendo los 
inversores de onda senoidal pura los más recomendables, ya que su onda de salida se puede 
considerar idéntica a la de la red de potencia permitiendo así la alimentación de cualquier 
aparato de consumo o, en su caso la conexión a red [7]. 
• Sistema de acumulación 
Con el objetivo de reducir la potencia necesaria en producción y al mismo tiempo conseguir 
un funcionamiento más homogéneo se emplea un sistema de acumulación. Dicho sistema 
consiste en al menos un depósito utilizado para mantener el agua caliente hasta el momento 
de su demanda.  
Los depósitos de acumulación de ACS pueden ser acumuladores o interacumuladores, 
dependiendo de si contienen el intercambiador de calor en su interior o no. 
La característica más importante para su elección es el material con el que están fabricados. 
Existen tres tipos [8]:  Acero Inoxidable. 
•   Acero con tratamientos especiales, los más habituales con resinas epoxi. 
•   Acero con esmalte vitrificado, generalmente para pequeños volúmenes. 
2.5 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA A TRAVÉS DE 
ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
2.5.1 Termo eléctrico 
Los termos eléctricos son dispositivos encargados de calentar el agua para su posterior 
almacenaje y consumo. Dependiendo del volumen de almacenamiento del termo eléctrico, se 
podrá suministrar agua caliente a más de un usuario al mismo tiempo. 
Cuando el termo eléctrico se ha vaciado por completo debido a una gran demanda, este 
necesita un tiempo para volver a calentar el agua de su depósito. Este tiempo variará 
dependiendo de la potencia de nuestro equipo, de la temperatura del agua de red y de la 
temperatura a la que queremos almacenar el agua.  
Una ventaja de este tipo de dispositivos es que nos permiten su instalación tanto en el interior 
como en el exterior. 
Los elementos que componen los termos eléctricos, a pesar de que existen diferentes tipos, 
son principalmente los mismos: dos resistencias, un termostato encargado de regular la 
temperatura de la parte superior del tanque y el otro encargado de regular la temperatura de 
la parte inferior. 
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Existe una gran variedad de termos eléctricos, pero el funcionamiento de estos es semejante. 
Cuando se activa el termo eléctrico, una de las resistencias se encargará de calentar un tercio 
del agua del depósito hasta la temperatura establecida por el termostato. Tras esto, la otra 
resistencia se encargará de calentar otra tercera parte del depósito hasta la misma 
temperatura. 
Una vez completado este proceso, el segundo termostato calentará el resto del depósito, 
aunque a una temperatura inferior. Cuando el agua sale del termo eléctrico, un tubo con 
conexión a la toma se encarga de suministrarle más calor, garantizando así un suministro 
constante [9]. 
Para aclarar la instalación, se ha realizado el siguiente esquema con los elementos 
principales: 
 
Figura 1: Esquema instalación basada en termo eléctrico (Fuente: [Elaboración propia]). 
 
2.5.2 Bomba de calor aerotérmica 
La aerotermia está basada en la extracción de la energía térmica del aire a través de una 
bomba de calor de gran eficiencia, de manera que esa energía que extraemos del exterior 
será cedida a otro lugar.  
Los componentes necesarios para que esto sea posible son un intercambiador de calor 
exterior, un intercambiador de calor interior, un compresor y una válvula de expansión. 
Normalmente, en los aires acondicionados convencionales, este sistema se utiliza para 
enfriar o calentar el aire del lugar donde se instala. Sin embargo, en los sistemas de 
aerotermia, este intercambio se produce entre el aire exterior y el agua de nuestro circuito, 
cediendo el calor extraído del exterior directamente al circuito de agua [10]. 
Para aclarar la instalación, se ha realizado el siguiente esquema con los elementos 
principales: 
 




Figura 2: Esquema instalación basada en aerotermia (Fuente: [Elaboración propia]). 
2.5.3 Paneles fotovoltaicos híbridos 
Los paneles solares híbridos son una combinación de las tecnologías solar térmica y 
fotovoltaica en un mismo módulo. A diferencia de los paneles fotovoltaicos y térmicos 
convencionales cuya instalación se realiza por separado. Con este tipo de módulos, se tiene 
la capacidad de generar electricidad y calor simultáneamente. 
En el caso que se va a analizar, los paneles irán conectados tanto térmica como 
eléctricamente con un interacumulador eléctrico, de manera que con el calor producido por 
los paneles se precaliente el agua y con la electricidad generada se aumente la temperatura 
hasta la temperatura de demanda a través de una resistencia eléctrica en el interior del 
interacumulador. 
Para aclarar la instalación, se ha realizado el siguiente esquema con los elementos 
principales: 
 
Figura 3: Esquema instalación basada en paneles híbridos (Fuente: [Elaboración propia]). 
3 LOCALIZACIÓN DE LOS VESTUARIOS 
3.1 SITUACIÓN 
Nuestro sistema de obtención de agua caliente sanitaría (ACS) será instalado en un campo 
de fútbol situado en el barrio de La Albericia, perteneciente a la ciudad de Santander 
(Cantabria, España). 
El barrio de La Albericia se encuentra a una altura de 12 metros sobre el nivel del mar. La 
ciudad (Santander), cuenta con una superficie de 34,76 km2 y un total de 171.951 habitantes 
en el año 2017 [11]. 
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COD INE Municipio Población (habitantes) 
Superficie 
(km2) 
Densidad de población 
(habitantes/km2) 
39074 Santa María de Cayón 9.095 47,64 190,9 
39075 Santander 171.951 34,76 4.946,85 
39076 Santillana del Mar 4.154 28,5 145,73 
39077 Santiurde de Reinosa 254 30,98 8,2 
Tabla 1: Población, superficie y densidad de población de Santander en el año 2017 (Fuente: [11]). 
 
Figura 4: Situación de nuestro campo de fútbol (Fuente: [12]). 
 
3.2 EMPLAZAMIENTO 
Los vestuarios en los que basamos nuestro estudio dan servicio a un único campo de fútbol. 
Este campo se encuentra rodeado por la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, el IES La 
Albericia, la autovía S-20 y el Complejo Municipal de Deportes. 
En cuanto al lugar donde instalaremos los paneles, no se ve afectado por ningún tipo de 
sombras, ya que la única edificación próxima es una vivienda unifamiliar situada en la parte 
opuesta al lugar que aprovecharemos para nuestra instalación. 




Figura 5: Emplazamiento de nuestro campo de fútbol (Fuente:12]). 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
Los vestuarios a los que se desea dar cobertura de su demanda de ACS se encuentran en 
un edificio con una superficie total de 315,47 m2 habitables. El edificio posee un tejado plano 
que se utilizará para la instalación de los paneles fotovoltaicos. La distribución de dicho tejado 
es la siguiente:  
• Primer tramo: 38,2 m de largo y 4,6 m de ancho. 
• Segundo tramo: 21,5 m de largo y 6,5 m de ancho. 
El edificio sobre el que se instalarán los paneles cuenta con los siguientes habitáculos (plano 
9): 
• Cafetería 
• Almacén (donde irán situados los componentes de almacenamiento de nuestra 
instalación) 
• Secretaría 
• Vestuario para árbitros (cuenta con dos duchas) 
• Dos vestuarios para jugadores (comparten un total de siete duchas) 
El almacén donde irán situados todos los elementos de almacenamiento se encuentra en el 
primer tramo, por lo que la ubicación de los paneles será preferentemente en dicha zona, de 
manera que la distancia desde los paneles hasta la producción de ACS sea la menor posible. 
 




Figura 6: Superficie disponible de nuestros vestuarios (Fuente: [12]). 
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4 DIMENSIONADO DE INSTALACIONES 
4.1 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO  
En primer lugar, para el dimensionado de la instalación, independientemente de la alternativa 
basada en solar fotovoltaica que se emplee para la obtención de ACS, se deberán calcular 
los siguientes datos: 
• Demanda de agua caliente sanitaria: Se calculará la demanda de ACS teniendo en 
cuenta la temperatura de consumo, en este caso será de 40ºC. 
• Cálculo de la temperatura del agua de red: Teniendo en cuenta la temperatura del 
agua de red de la capital de provincia y la diferencia de alturas entre nuestra localidad 
y dicha capital, se calculará la temperatura del agua de red en nuestro emplazamiento. 
• Contribución solar mínima: La contribución solar mínima anual viene impuesta por el 
CTE. Para ello se analiza la zona climática en la que se encuentra nuestro 
emplazamiento calculando así el porcentaje de contribución mínima. 
• Demanda de energía térmica: Una vez calculados todos los datos previamente 
mencionados, ya se puede calcular el valor mínimo de energía térmica que se deberá 
generar mediante la energía renovable seleccionada, en este caso energía solar 
fotovoltaica. 
• Horas solar pico: Por último, se calcularán las horas solar pico de nuestro 
emplazamiento, que establecen la cantidad de horas en la que nuestros paneles están 
recibiendo 1000W/m2, haciendo posible calcular el número de paneles que será 
necesario en cada tipo de instalación. 
Una vez se han calculado todos los parámetros comunes a las tres alternativas planteadas, 
se explicarán con detalle los procedimientos de cálculo en sus respectivos apartados. 
4.2 DEMANDA DE AGUA CALIENTE SALITARIA (ACS) 
Según lo establecido por el Código Técnico de la Edificación (CTE) en su documento de 
Ahorro de Energía se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función 
de la zona climática y de la demanda de ACS. Esta exigencia es de aplicación en edificios de 
nueva construcción o bien en edificios existentes en los que se reforme íntegramente el 
edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso característico 
del mismo, y que además en ellos exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) 
superior a 50 l/d.  
En este trabajo se presentan tres posibilidades diferentes para la cobertura de la demanda 
térmica de ACS, como ya se ha indicado, todas ellas basadas en energía fotovoltaica. Para 
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llevar a cabo el dimensionamiento de las instalaciones en primer lugar es necesario hacer 
una estimación de la demanda térmica total de ACS. Para ello es necesario tener en cuenta 
que se debe cubrir el suministro de agua caliente para las duchas de los diferentes vestuarios, 
que cuentan con un total de 16 duchas, las cuales son utilizadas a lo largo de todo el año, 
utilizándose por una media de 6 equipos diarios, lo que supone un total de 72 personas al día 
de lunes a domingo. Nuestros cálculos serán llevados a cabo considerando que se desea 
obtener agua a la temperatura de referencia de 40ºC. 
Atendiendo al documento de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE), 
obtenemos la demanda orientativa en litros para nuestros vestuarios, obteniendo una media 
de 21 litros por persona. 
 
 
Tabla 2: Demanda de referencia a 60ºC (Fuente: [13]). 
En primer lugar, obtendremos los valores de demanda de ACS a una temperatura de 
referencia de 60ºC como establece el CTE.  
Teniendo en cuenta el número de litros consumidos por cada persona, obtenemos un total de 
1512 litros diarios a la temperatura de referencia establecida en el CTE. 
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CALCULO LITROS ACS     
Mes Litros/dia Días Litros/mes 
Enero 1512 31 46872 
Febrero 1512 28 42336 
Marzo 1512 31 46872 
Abril 1512 30 45360 
Mayo 1512 31 46872 
Junio 1512 30 45360 
Julio 1512 31 46872 
Agosto 1512 31 46872 
Septiembre 1512 30 45360 
Octubre 1512 31 46872 
Noviembre 1512 30 45360 
Diciembre 1512 31 46872 
      351969,5 l/año 
Tabla 3: Demanda mensual de litros de ACS (Fuente: Elaboración propia). 
 
Una vez obtenidos los litros consumidos, procedemos a calcular los litros necesarios para 
nuestro valor de temperatura que establecemos en 40ºC, con el objetivo de reducir las 
pérdidas térmicas hacia el exterior. 
Para ello utilizaremos la siguiente fórmula recogida en el CTE:  
𝐷𝐷(𝑇𝑇) = 𝐷𝐷(60) ∙
60 − 𝑇𝑇𝑖𝑖
𝑇𝑇 − 𝑇𝑇𝑖𝑖
  (ec. 1) 
 
Donde: 
Di (T)= Demanda de ACS para el mes “i” a 40ºC (l/día). 
Di (60ºC) = Demanda de ACS para el mes “i” a la temperatura de referencia de 60ºC (l/día). 
Ti= Temperatura media del agua de red en el mes “i” (ºC). 
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CÁLCULO DEMANDA ACS 40ºC   
Mes Tº Agua red (ºC) Demanda a 60ºC (l) Demanda a 40ºC (l) 
Enero 9,92 46872 78037,72 
Febrero 9,92 42336 70485,68 
Marzo 10,92 46872 79109,48 
Abril 10,96 45360 76600,10 
Mayo 12,96 46872 81541,15 
Junio 14,96 45360 81590,61 
Julio 15,96 46872 85867,66 
Agosto 15,96 46872 85867,66 
Septiembre 15,96 45360 83097,73 
Octubre 13,92 46872 82817,89 
Noviembre 11,92 45360 77668,61 
Diciembre 9,92 46872 78037,72 
Tabla 4: Demanda de ACS a 40ºC (Fuente: Elaboración propia). 
 
Para ello hemos calculado previamente la temperatura media del agua de red para cada mes. 
La siguiente tabla contiene la temperatura diaria media mensual (ºC) del agua fría de red para 
las capitales de provincia, para su uso en el cálculo del consumo de ACS. En nuestro caso 
nos encontramos en la capital, pero calcularemos la temperatura de red de nuestra 
localización con más exactitud teniendo en cuenta la altura a la que nos encontramos a través 
de la siguiente fórmula: 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐵𝐵 ∙  𝐴𝐴𝑍𝑍  (ec. 2) 
 
Donde: 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴: Es la temperatura media mensual de agua fría de la capital de provincia, obtenida de 
la figura 7 (ºC). 
B: Es un coeficiente de valor 0,0066 para los meses de octubre a marzo y 0,0033 para los 
meses de abril a septiembre. 
𝐴𝐴𝑍𝑍: Es la diferencia entre la altitud de la localidad y la de su capital de provincia (𝐴𝐴𝑍𝑍= 
Altitudlocalidad – Altitudcapital). 




Figura 7: Temperatura diaria media mensual de agua de red (ºC) (Fuente: [13]) 
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En este caso el incremento de altura es de 12 metros, por lo que se obtienen los siguientes 
valores de temperatura del agua de red mensuales: 
  CALCULO TEMPERATURA RED (ºC) 
  
  
  Santander La Albericia 
Enero 10 9,92 
Febrero 10 9,92 
Marzo 11 10,92 
Abril 11 10,96 
Mayo 13 12,96 
Junio 15 14,96 
Julio 16 15,96 
Agosto 16 15,96 
Septiembre 16 15,96 
Octubre 14 13,92 
Noviembre 12 11,92 
Diciembre 10 9,92 
 
Tabla 5. Temperatura del agua de red corregida (Fuente: Elaboración propia). 
 
Para aclarar el cálculo, se realizará un ejemplo con el mes de enero: 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 10 − 0,0066 ∙  12 = 9,92ºC  (ec. 3) 
 
La contribución solar mínima anual exigida por el CTE para la producción de ACS depende 
de la zona climática en la que se encuentre la actividad que demanda ACS. Para conocer a 
qué zona climática pertenece Santander, es necesario tener datos de irradiación de la zona 
de estudio. Estos datos pueden obtenerse de distintas fuentes como el DB-HE, aemet… 
En nuestro caso, Santander se encuentra en la zona climática I, como podemos ver en el 
documento de apoyo al documento básico DB-HE [14]. 
 




Figura 8: Zona climática Santander (Fuente: [14]). 
 
Por lo tanto, la contribución solar mínima para ACS será del 30%: 
 
Figura 9: Contribución solar mínima anual para ACS en % (Fuente: [15]). 
 
Una vez obtenidos todos estos datos, procedemos a calcular la demanda de energía térmica 
a través de la siguiente fórmula: 
𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴= D(T) × ρ × 𝐶𝐶𝑝𝑝  × (𝑇𝑇𝑈𝑈𝐴𝐴𝑈𝑈 −  𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴)  (ec. 4) 
 
Donde: 
𝐷𝐷𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = Demanda de energía térmica para ACS (kWh/día). 
D(T) = Consumo de ACS en cada mes (litros/día). 
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ρ = Densidad del agua (1kg/litro). 
Cp = Calor específico del agua (0,00116 kWh/kgºC). 
𝑇𝑇𝑈𝑈𝐴𝐴𝑈𝑈  = Temperatura de uso (ºC). 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 = Temperatura agua de red (ºC). 
Obteniendo los siguientes valores para cada día, dependiendo del mes: 
 











(ºC) DACS (kWh/mes) 
Enero 78037,72 1 1,16 ∗ 10−3 40 9,92 2722,88 
Febrero 70485,68 1 1,16 ∗ 10−3 40 9,92 2459,38 
Marzo 79109,48 1 1,16 ∗ 10−3 40 10,92 2668,51 
Abril 76600,10 1 1,16 ∗ 10−3 40 10,96 2580,35 
Mayo 81541,15 1 1,16 ∗ 10−3 40 12,96 2557,61 
Junio 81590,61 1 1,16 ∗ 10−3 40 14,96 2369,88 
Julio 85867,66 1 1,16 ∗ 10−3 40 15,96 2394,50 
Agosto 85867,66 1 1,16 ∗ 10−3 40 15,96 2394,50 
Septiembre 83097,73 1 1,16 ∗ 10−3 40 15,96 2317,26 
Octubre 82817,89 1 1,16 ∗ 10−3 40 13,92 2505,40 
Noviembre 77668,61 1 1,16 ∗ 10−3 40 11,92 2529,81 
Diciembre 78037,72 1 1,16 ∗ 10−3 40 9,92 2722,88 
DEMANDA TÉRMICA TOTAL ANUAL DEL ACS 30222,96 kWh/año 
APORTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL CTE 30 % 
ENERGÍA TÉRMICA ANUAL DEL ACS  9066,89 kWh 
ENERGÍA TÉRMICA DIARIA DEL ACS 24,84 kWh 
 
Tabla 5: Demanda diaria de ACS (Fuente: Elaboración propia). 
 
Una vez tenemos el mínimo a generar diariamente procedemos a calcular el número de horas 
solar pico de nuestra localización. 
Para calcular la irradiancia de nuestra localización, que establece la cantidad de horas en la 
que nuestros paneles están recibiendo 1000W/m2, se utilizará la plataforma on-line PVGIS 
[16] a través de la cual obtenemos los valores para cada mes mostrados en la figura 5. 
La elección de la orientación e inclinación de nuestros paneles se ha realizado atendiendo al 
Documento Básico de Ahorra de Energía del CTE, donde se considera como orientación 
óptima el sur y como inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º (figura 10). 




Figura 10: Recomendaciones sobre inclinación y orientación óptima de paneles (Fuente: [17]). 
 
La latitud de Santander es de 43,47 por lo que nuestros paneles irán situados con orientación 
sur y con una inclinación de 33,47º. 
 
 
Figura 11: Irradiación global en La Albericia (Fuente: [16]). 
 
Donde: 
Hh: Suma diaria promedio de irradiación global por metro cuadrado que reciben los módulos 
del sistema (kWh/m2). 
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Una vez hemos calculado todos estos valores, podemos dimensionar nuestra instalación en 
base a la tecnología que queremos utilizar. En nuestro caso, analizaremos la viabilidad de la 
instalación basada en termo eléctrico, de la instalación basada en una bomba de calor 
aerotérmica y en la colocación de termo acumulador que recibirá aportes de energía eléctrica 
y térmica procedente de los paneles fotovoltaicos híbridos. 
4.3 DIMENSIONADO DE INSTALACIÓN PARA ACS BASADA EN 
TERMO ELÉCTRICO 
Para el dimensionamiento de la instalación basada en termo eléctrico seguiremos el 
procedimiento indicado en el siguiente diagrama de bloques: 
 
Figura 12: Diagrama de bloques para instalación basada en termo eléctrico (Fuente: [Elaboración propia]). 
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4.3.1 Selección de panel fotovoltaico 
En este caso utilizaremos el modelo Panel solar 340w 72 cel Amerisolar con una potencia 
nominal de 340W. 
Este modelo de panel fotovoltaico tiene una gran potencia de salida, lo que es ideal para la 
gran demanda eléctrica de nuestra instalación. Además de esto, su eficiencia es bastante 
buena (17,5%) en comparación con otros modelos del mercado, como es el caso del modelo   
Panel solar 200W 24V Policristalino ERA con una eficiencia del 15,1%. 
La temperatura de operación de estos paneles va desde los -40ºC hasta los +85ºC, 
cumpliendo con el rango de temperaturas de nuestro emplazamiento sin ningún problema. 
Por último, los paneles tienen una garantía de producto y una garantía de potencia de salida 
lineal de 12 años. 
Las dimensiones de cada módulo son de 1956 x 992 x 50mm, y su peso es de 23 kg, por lo 
que pueden ser instalados en nuestra localización fácilmente. 
4.3.2 Selección de termo eléctrico 
En relación con los valores de demanda, elegimos el termo eléctrico Thermor GZT 500, con 
una potencia de 5kW y cuyo depósito tiene una capacidad de 500 litros, pudiendo calentar el 
agua hasta un máximo de 85ºC a través de un termostato regulable, de manera que evitamos 
la legionelosis, como viene especificado en el Boletín Oficial del Estado [18]. 
Teniendo en cuenta nuestra demanda de agua, necesitamos instalar tres termos eléctricos 
de este modelo, obteniendo un total de 1500 litros a una temperatura mínima de 60ºC. 
Una vez tengamos el agua almacenada a esa temperatura, se procederá a la mezcla con 
agua de red para suministrarlo a nuestra temperatura de consumo 40ºC, de manera que el 
volumen de agua mixta consumida a 40ºC aumenta hasta 2280 litros. 
4.3.3 Cálculo del número de paneles 
Al tratarse de un termo eléctrico podemos aproximar que 1 kWh térmico requiere 
aproximadamente 1 kWh eléctrico que es la energía que proporcionarán los captadores 
fotovoltaicos. 
Para calcular el número necesario de paneles del que dispondrá nuestra instalación, 
comenzaremos utilizando la ecuación de la potencia pico del generador (ec.5), a través de la 
cual despejaremos la potencia pico del generador para, posteriormente, introducirla en la 
ecuación del número de paneles fotovoltaicos (ec.6): 
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𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
  (𝑒𝑒𝑒𝑒. 5) 
- Pmp: Potencia pico del generador (kW). 
- GCEM: Irradiancia en condiciones estándar de medida = 1000 (W/m2). 
- PR: Rendimiento de la instalación fotovoltaica (el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para instalaciones fotovoltaicas, 
establece que para sistemas con regulador y acumulador el valor de PR = 0,60). 
- ED: Demanda de energía (kWh/día). 
-  Gdm (α,β): Irradiancia diaria media para una orientación e inclinación de los paneles dada 
(kWh/m2 día). 
- Gdm (α,β) = Gdm (0)mes más desfavorable  �Wh m2 ∙ dia� � ∙ K ∙ FI 
- α:   Orientación de los paneles con respecto al sur (º). 
- β:   Inclinación de los paneles (º). 
- Gdm (0):  Irradiancia sobre plano horizontal y orientación sur, dato extraído de PVGis 
(Wh/(m2∙dia)). 
- FI: Factor de irradiancia. 
Según el PCT [19]: 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 − �1,2 ∙ 10−4 ∙ �𝛽𝛽 − 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜�
2 + 3,5 ∙ 10−5 ∙ 𝛼𝛼2� 
𝑛𝑛º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹 =  
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑒𝑒
  (𝑒𝑒𝑒𝑒. 6) 
Para este trabajo el cálculo de la potencia del generador fotovoltaico se realizaría de la 
siguiente forma:  
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
 
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (0)𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚á𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  �𝑘𝑘ℎ 𝑚𝑚2 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐾𝐾 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 3,75 �
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑚𝑚2 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 1,15 ∙ 1 = 𝟒𝟒,𝟑𝟑𝟑𝟑 




Tabla 6: Irradiancia sobre plano horizontal y orientación sur (Fuente: [16]). 
 
En este caso como se trata de que anualmente cubramos el 30% de la demanda cogeremos 
como dato de Gdm el valor medio anual, en lugar del mes más desfavorable. 
En nuestra instalación, los paneles tendrán como ya se indicó en el apartado 4.2 una 
inclinación de 33,47º siendo esta la inclinación óptima, por lo tanto: 
 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 − �1,2 ∙ 10−4 ∙ �𝛽𝛽 − 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜�
2 + 3,5 ∙ 10−5 ∙ 𝛼𝛼2� = 1 − [1,2 ∙ 10−4 ∙ (33 − 33)2 + 3,5 ∙ 10−5 ∙ 02] = 𝟑𝟑 
 









Figura  1. Valor de K para cálculo del FI (Fuente: [19]). 
 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
=
24,84 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 1
4,31 ∙ 0,6
= 𝟗𝟗,𝟔𝟔𝟑𝟑 
𝑛𝑛º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)




= 28,26 ≈ 𝟐𝟐𝟗𝟗 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑 
En caso de emplear la tecnología fotovoltaica a través de termo eléctrico, serían necesarios 
un mínimo de 29 paneles del modelo seleccionado para cubrir la demanda exigida por el CTE. 
4.3.4 Tipo de conexión de los paneles 
En el caso de la instalación basada en termo eléctrico, finalmente se van a instalar 30 paneles 
para de esta forma hacer más sencilla la agrupación de los mismos. Dicha agrupación puede 
hacerse en serie, paralelo o combinación de ambas.  
Para saber los valores de corriente y tensión que tendrá la totalidad de los paneles hay que 
tener en cuenta lo siguiente, dependiendo del tipo de conexión de los mismos (serie o 
paralelo): 
• Si se conectan los paneles en serie, los valores de tensión de cada uno de ellos se 
suman mientras que los valores de corriente permanecen constantes. 
• Si se conectan los paneles en paralelo, los valores de tensión permanecen constantes, 
mientras que los valores de corriente se suman. 
El número de paneles a colocar es suficientemente elevado como para plantear diferentes 
alternativas, para lo cual es necesario tener en cuenta los siguientes valores de cada módulo 
que han sido extraídos de la ficha del panel fotovoltaico (Anexo 1): 
Potencia máxima: 340 W. 
Tensión máxima: 37,8 V. 
Corriente máxima: 9,42 A. 
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Alternativa 1: La primera alternativa consistiría en agrupar los 30 paneles en seis cadenas 
de 5 módulos conectados en serie, cuyas cadenas irán conectadas en paralelo en grupos de 
dos (Plano 1). En esta alternativa, se tienen tres diferentes cadenas, que alimentarían a cada 
uno de los tres termos eléctricos. Considerando esta agrupación se obtendrían los siguientes 
valores de tensión e intensidad para los conductores: 
Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores para cada cadena de módulos: 
• Tensión = 5 paneles en serie * 37,8 V = 189 V 
• Corriente = 9,42 A = 9,42 A  
• Potencia = Nº de paneles en serie * V * I = 1.780,38 W 
Para cada grupo de dos cadenas conectadas en paralelo, se tendrían los siguientes valores: 
• Tensión = 189 V 
• Corriente = 2 cadenas en paralelo * 9,42 A = 18,84 A 
• Potencia = Nº de cadenas en paralelo *V * I = 3.560,76 W 
Alternativa 2: La segunda alternativa consistiría en tres cadenas con 10 módulos conectados 
en serie en cada una (Plano 2). En esta alternativa también obtenemos tres cadenas, 
siguiendo el mismo procedimiento de conexión que en la alternativa 1. En esta agrupación se 
obtendrían como valores de tensión e intensidad para cada cadena de módulos: 
• Tensión = 10 paneles en serie * 37,8 V = 378 V 
• Corriente = 9,42 A = 9,42 A  
• Potencia = Nº de paneles en serie * V * I = 3.560,76 W 
Alternativa 3: La tercera alternativa consistiría en dos cadenas con 15 módulos conectados 
en serie en cada una (Plano 3). En esta alternativa, cada una de las dos cadenas alimentaría 
un termo eléctrico mientras que la tercera sería alimentada únicamente por la red. En esta 
agrupación se obtendrían como valores de tensión e intensidad: 
• Tensión = 15 paneles en serie * 37,8 V = 567 V 
• Corriente = 9,42 A = 9,42 A  
• Potencia = Nº de paneles en serie * V * I = 5.341,14 W 
Una vez calculados los valores de tensión, intensidad y potencia de las diferentes alternativas, 
el dimensionamiento basado en termo eléctrico se llevará a cabo con la Alternativa 1, siendo 
esta la que mantiene unos valores de tensión e intensidad que más favorecen la selección e 
instalación del resto de los componentes como son los inversores o el regulador de carga.  
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4.3.5 Selección de las baterías 
La demanda eléctrica diaria de los termos eléctricos es de 24.840 Wh/día. Teniendo en cuenta 
este valor, se pueden dimensionar los valores de nuestras baterías.  
El cálculo le realizaremos de la siguiente manera: 
• La capacidad de las baterías deberá ser de un mínimo del consumo de dos días. 
• La descarga de la batería no debe superar el 80%, ya que esto reduciría la vida útil 
de la misma. 
• Se ha aplicado un factor de seguridad del 10% como se hace en alguna de las 
referencias consultadas [17] 
De esta manera, tenemos lo siguiente: 
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑡𝑡é𝑒𝑒𝑡𝑡.∗  𝑑𝑑í𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚í𝑑𝑑) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (ec.7) 
Donde: 
- PTOTAL: Potencia total a cubrir por las baterías (Wh). 
- Demanda eléctrica: Demanda de electricidad diaria (Wh). 
- Días autonomía: Días de consumo de electricidad sin aporte solar fotovoltaico. 
- Prof. de descarga: Porcentaje de descarga de las baterías. 
- Factor de seguridad: Sobredimensionado de seguridad. 
𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 = (24.840 ∗ 2) ∗ 1,2 ∗ 1,1 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟔𝟔 𝑾𝑾𝑾𝑾 
Una vez calculada la potencia total de las baterías, se procede a calcular la capacidad en 
función de la tensión a partir de la siguiente ecuación: 
𝐶𝐶𝑑𝑑𝑘𝑘𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑡𝑡𝑒𝑒𝑃𝑃í𝑑𝑑 =  𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑑𝑑 
𝑇𝑇𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝑖𝑖ó𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑎𝑎𝑜𝑜𝑑𝑑𝑒𝑒í𝑎𝑎
    (ec.8) 
Donde: 
- Capacidad batería: Capacidad de almacenaje eléctrico de las baterías �A
h
�. 
- Potencia total: Potencia total a cubrir por las baterías (W/h). 
- Tensión batería: Tensión de salida de las baterías (V). 
• Capacidad para batería de 48V: 65.577,6 𝑊𝑊/ℎ
48𝐹𝐹
=  1.366 𝐴𝐴/ℎ 
• Capacidad para batería de 24V: 65.577,6 𝑊𝑊/ℎ
24𝐹𝐹
=   2.732,4 𝐴𝐴/ℎ 
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Los valores que mejor se ajustan a nuestros valores de demanda son las baterías de 48V, ya 
que las baterías de 24V tienen unos valores de corriente altos que incrementan el precio de 
las mismas. 
Las baterías seleccionadas son el modelo Batería estacionaria BAE 1450Ah 48V, con una 
capacidad de hasta 1.450 Amperios/hora y una tensión de 48V. 
Se trata de una batería estacionaria recomendada para instalaciones fotovoltaicas con 
consumos elevados y con una gran capacidad de descarga total. 
4.3.6 Selección del inversor 
Una vez seleccionada la batería, podemos elegir el inversor que más se adecúa a nuestra 
instalación, teniendo en cuenta que irá conectado también a la red eléctrica.  
Para la selección de un inversor se debe tener en cuenta la potencia de entrada de los termos 
eléctricos. Dado que la potencia de cada uno de los termos eléctricos es de 5000W (Anexo 
1), se requerirán 3 inversores cada uno de los cuales deberá tener al menos una potencia de 
salida de 5000W. 
De esta manera, conseguimos que en caso de avería de alguno de los tres inversores, el 
sistema siga generando ACS hasta la reparación del inversor averiado. 
En este caso usaremos el modelo inversor cargador Inversor Solar 5000VA 48V Victron 
Phoenix con una potencia de salida de 5000 Voltiamperios diseñado para trabajar con 
baterías de 48 V como hemos calculado anteriormente y que nos permite trabajar conectados 
a la red. 
Este modelo se ha seleccionado teniendo en cuenta la potencia de salida del inversor, así 
como la tensión de entrada del mismo y la potencia de las cadenas de paneles, siendo todos 
los valores coincidentes tanto con los valores de suministro del termo eléctrico como la 
tensión de salida de las baterías. La potencia del termo eléctrico que alimentará es de 5000W 
por lo que encaja perfectamente en nuestra instalación, como podemos ver en la ficha técnica 
del inversor:  
 
 




Figura 13: Potencia de salida del inversor (Fuente: [20]) 
Además, se trata de un inversor de onda senoidal pura ideal para instalaciones solares, ya 
que son capaces de reproducir una onda uniforme entre los diferentes pulsos idénticos a la 
de la red eléctrica. 
4.3.7 Selección del regulador de carga 
En este proyecto se utilizará un regulador del tipo MPPT, indicado para trabajar con panales 
de 60 o más células. Además, este tipo de regulador es capaz de sacar el máximo rendimiento 
a la potencia de los paneles. 
Para seleccionar el regulador de carga, nos aseguraremos de que la tensión de salida de los 
paneles se ajuste con los valores de entrada del regulador, así como la corriente. 
En cuanto a la tensión de salida, también nos aseguraremos de que coincida con los valores 
de tensión de las baterías (48V). 
Como se ha calculado previamente, los valores de tensión corriente y potencia de la 
alternativa 1 son los siguientes: 
Tensión = 189 V 
Corriente = 18,84 A 
Teniendo en cuenta todos estos datos, el modelo seleccionado es el Regulador MPPT 250V 
60A Victron Smart Solar. 
Este regulador tiene una tensión de entrada de hasta 250 V y una corriente máxima de 60 A, 
además es capaz de trabajar con baterías de 12, 24 y 48 V. 
Para llevar a cabo este sistema basado en termo eléctrico, la instalación contará con un 
regulador para cada una de las ramas en las que se han organizado los paneles, alimentando 
cada una de ellas eléctricamente a cada uno de los tres termos eléctricos, de manera que se 
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posibilita el uso de dichos reguladores, ya que si no se divide en ramas, los valores de tensión 
e intensidad serían demasiado elevados para el uso de estos dispositivos. 
4.4 DIMENSIONADO DE INSTALACIÓN PARA ACS BASADA EN 
BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA 
Para el dimensionamiento de la instalación basada en bomba aerotérmica seguiremos el 
procedimiento indicado en el siguiente diagrama de bloques:  
 
Figura 14: Diagrama de bloques para instalación basada en bomba aerotérmica (Fuente: [Elaboración propia]). 
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4.4.1 Selección de panel fotovoltaico 
En este caso utilizaremos el modelo Panel solar 340w 72 cel Amerisolar con una potencia 
nominal de 340W. 
El criterio de selección de estos paneles ha sido el mismo que en el caso de la instalación 
basada en termo eléctrico. 
4.4.2 Selección de bomba de calor 
Para saber la potencia de nuestra bomba de calor (Figura 15), debemos convertir los valores 
de energía anuales calculados previamente en valores de potencia. Para ello se ha 
considerado que la demanda de calor debe ser aportada teniendo en cuenta un número de 
horas de calentamiento del agua. En este caso se ha establecido una media anual de 12 
horas de funcionamiento de la bomba de calor aerotérmica. 
Para calcular la potencia que necesita la bomba para cumplir con los valores de demanda 
hemos utilizado la siguiente fórmula: 
 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎= D(T) × ρ × 𝐶𝐶𝑝𝑝  × (𝑇𝑇𝑈𝑈𝐴𝐴𝑈𝑈 −  𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴)  (ec. 9) 
 
Donde: 
D (T) = Consumo de ACS en cada mes (litros/día). 
ρ = Densidad del agua (1kg/litro). 
Cp = Calor específico del agua (9,68*10−5 (kJ/día)/(12h*3600s/h)). 
𝑇𝑇𝑈𝑈𝐴𝐴𝑈𝑈  = Temperatura de uso (40ºC). 
𝑇𝑇𝐴𝐴𝐴𝐴 = Temperatura agua de red (ºC). 
Para aclarar el procedimiento de cálculo, realizaremos un ejemplo con el mes de enero: 
 
𝑃𝑃𝐵𝐵𝑜𝑜𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎(𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝑃𝑃𝑡𝑡)= 2517,35 × 1× 9,68 ∗ 10−5  × (40 −  9,92)  (ec. 10) 
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DEMANDA DE ENERGIA TÉRMICA       












Enero 2517,35 1 9,68*10−5 40 9,92 7,33 
Febrero 2273,73 1 9,68*10−5 40 9,92 6,62 
Marzo 2551,92 1 9,68*10−5 40 10,92 7,18 
Abril 2470,97 1 9,68*10−5 40 10,96 6,94 
Mayo 2630,36 1 9,68*10−5 40 12,96 6,88 
Junio 2631,96 1 9,68*10−5 40 14,96 6,38 
Julio 2769,92 1 9,68*10−5 40 15,96 6,44 
Agosto 2769,92 1 9,68*10−5 40 15,96 6,44 
Septiembre 2680,57 1 9,68*10−5 40 15,96 6,24 
Octubre 2671,54 1 9,68*10−5 40 13,92 6,74 
Noviembre 2505,44 1 9,68*10−5 40 11,92 6,81 
Diciembre 2517,35 1 9,68*10−5 40 9,92 7,33 
Tabla 7: Demanda de energía térmica (Fuente: [Elaboración propia]) 
Observando los valores de la tabla se puede ver que en enero y diciembre es cuando mayor 
potencia se va a requerir en concreto 7,33 kW. Tomaremos este dato para la selección de la 
bomba de calor aerotérmica. 
Por lo tanto, atendiendo a los valores obtenidos, la bomba de calor que utilizaremos para 
nuestro proyecto será el modelo Daikin Altherma EHBX11CB3V, con una potencia en ciclo 
de calor de 11 kW para nuestra temperatura de consumo. El COP de la ficha técnica viene 
calculado para los valores de temperatura de entrada del aire a 7ºC y temperatura de salida 
del agua de 35ºC y 45ºC, nuestra temperatura de salida es de 40ºC, por lo que el COP 
obtenido para nuestra temperatura de salida lo calcularemos de la siguiente manera: 
- En primer lugar, se estiman la temperatura media del aire en invierno y se fija la temperatura 
que se desea obtener para el ACS. Una vez conocidas estas dos temperaturas se estiman 
las temperaturas de saturación del refrigerante que circula por la bomba de calor, en 
evaporador y condensador. Para ello se ha considerado un salto térmico en los 
intercambiadores de 10ºC.  
- Una vez obtenidas las temperaturas del refrigerante, se estiman las presiones máxima y 
mínima entre las que trabaja el refrigerante y se va al diagrama p-h obteniendo así las 
entalpías del refrigerante que permiten obtener el COP real de la bomba de calor. 
Para el caso de este trabajo fin de grado se tiene que la temperatura mínima promedio de 
Santander es de 6ºC [21] por lo que la temperatura de saturación del líquido refrigerante en 
el evaporador será de -4ºC (asumiendo un salto térmico de 10ºC), mientras que la 
temperatura a la que queremos calentar el agua que emplearemos en las duchas es de 40ºC, 
por lo que nuestro líquido refrigerante tendrá una temperatura mínima de 50ºC en el 
condensador. 
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Para aclarar los puntos donde tenemos transferencia de calor, tenemos el siguiente esquema 





















Figura 15: Esquema general bomba de calor (Fuente: [22]) 
 
Atendiendo al esquema general de la bomba de calor (figura 15), el calor se recibe en el 
evaporador (4-1), y tras pasar por el compresor (1-2) se acaba cediendo dicho calor al agua 
que posteriormente almacenaremos, esto ocurre en el condensador (2-3). 
• Presión de entrada a -4ºC = 6,02 bar (Evaporador) 
• Presión de salida a 50ºC = 28,89 bar (Condensador) 
Introducimos estos valores en el diagrama presión-entalpía de nuestro refrigerante (R410-A) 
y calculamos el trabajo realizado por el compresor comparándolo con el calor cedido a nuestro 
agua. 
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De donde obtenemos los siguientes datos para cada punto: 
 
Entalpía(kJ/kg) Presión(bar) Temperatura(ºC) 
Punto 1 420 6,02 -4 
Punto 2 465 28,89 50 
Punto 3 285 28,89 50 
Punto 4 285 6,02 -4 
Tabla 8: Entalpía, presión y temperatura para los diferentes puntos del ciclo (Fuente: Elaboración propia). 
 
El trabajo que ha necesitado el compresor lo calculamos como la diferencia de entalpías a la 
entrada y salida del mismo, obteniendo así un valor de 45 kJ/kg. 
𝑘𝑘𝑃𝑃𝑜𝑜𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑚𝑚𝑜𝑜𝑒𝑒= ℎ1 − ℎ2 = 465 − 420 = 𝟒𝟒𝟔𝟔 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒌𝒌𝒌𝒌 
Por otro lado, el calor cedido a nuestra agua de ACS se calcula como la diferencia de 
entalpías a la entrada y salida del condensador, obteniendo un valor de 180 kJ/kg 
𝑄𝑄𝑃𝑃𝑜𝑜𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒= ℎ2 − ℎ3 = 465 − 285 = 𝟑𝟑𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒌𝒌𝒌𝒌/𝒌𝒌𝒌𝒌 
Por lo tanto, el COP del ciclo será de: 
COP= 𝑄𝑄
𝑊𝑊
 =  180 
45
 = 4 
Donde: 
Q = Calor cedido en el condensador (kJ/kg). 
W = Trabajo realizado por el compresor (kJ/kg). 
Por lo tanto, el COP de nuestra bomba de calor en este rango de temperaturas es de 4. 
El COP es una relación entre la potencia de entrada de nuestra bomba de calor (en nuestro 
caso eléctrica), y la potencia de salida de nuestra bomba de calor (en nuestro caso térmica). 
Por lo tanto, por cada kW eléctrico que suministremos a nuestra bomba de calor, obtendremos 
4 kW térmicos en nuestro fluido. 
Para almacenar el ACS para su posterior consumo, utilizaremos un interacumulador con una 
capacidad de 1500 litros, en concreto emplearemos el modelo ATK 1500 S. 
4.4.3 Cálculo del número de paneles  
Para calcular el número necesario de paneles del que dispondrá nuestra instalación utilizando 
la bomba aerotérmica alimentada a través de dichos paneles fotovoltaicos, realizaremos el 
siguiente procedimiento: 
En primer lugar, obtenemos la demanda eléctrica dividiendo la demanda de energía térmica 
entre el COP de nuestra bomba. 
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= 6,21 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑡𝑡é𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑) 
Una vez calculada nuestra demanda eléctrica diaria, calculamos la potencia pico del 
generador, al igual que en el caso del termo eléctrico: 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
=
6,21 �𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 1
4,31 ∙ 0,6
= 2,58 
Por último, calculamos el número de paneles mediante el cociente entre la potencia pico del 
generador y la potencia de nuestros paneles: 
𝑛𝑛º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)




= 7,58 ≈ 8 
Por lo tanto, en caso de emplear la tecnología fotovoltaica a través de la bomba 
aerotérmica, serían necesarios 8 paneles del modelo seleccionado para cubrir la demanda 
exigida por el CTE. 
4.4.4 Tipo de conexión de los paneles 
En el caso de la instalación basada en bomba aerotérmica, finalmente se van a instalar 8 
paneles. Dicha agrupación puede hacerse en serie, paralelo o combinación de ambas.  
Aunque en este caso el número de paneles a colocar no es elevado, se pueden plantear al 
igual que antes diferentes alternativas de colocación de los mismos, para ello se han tenido 
en cuenta los siguientes valores de cada módulo, extraídos de la ficha del panel fotovoltaico 
(Anexo 1): 
Potencia máxima: 340 W. 
Tensión máxima: 37,8 V. 
Corriente máxima: 9,42 A. 
Alternativa 4: La cuarta alternativa consistiría en agrupar los 8 paneles en dos cadenas de 
4 paneles cada una (Plano 4). Las cadenas de 4 paneles irán conectadas en serie para, 
posteriormente, conectar ambas cadenas en paralelo. Considerando esta agrupación se 
obtendrían los siguientes valores de tensión e intensidad para los conductores: 
• Potencia = V * I = 1424,3 W 
• Tensión = 4 * 37,8 V = 151,2 V 
• Corriente = 9,42 A = 9,42 A 
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Los valores finales tras la conexión de ambas cadenas en paralelo serán los siguientes: 
• Potencia = V * I = 2.848,6 W 
• Tensión = 151,2 V 
• Corriente = 2 * 9,42 A = 18,84 A 
Alternativa 5: La quinta alternativa consistiría en agrupar los 8 paneles en serie (Plano 5). 
Considerando esta agrupación se obtendrían los siguientes valores de tensión e intensidad 
para los conductores: 
• Potencia = V * I = 2848,61 W 
• Tensión = 8 * 37,8 V = 302,4 V 
• Corriente = 9,42 A = 9,42 A 
Una vez calculados los valores de tensión, intensidad y potencia de las diferentes alternativas, 
el dimensionamiento basado en bomba aerotérmica se llevará a cabo con la Alternativa 4, 
siendo esta la que mantiene unos valores de tensión que más favorecen la selección e 
instalación del resto de componentes como son el inversor o el regulador de carga. 
4.4.5 Selección de las baterías 
La demanda eléctrica diaria del compresor de nuestra bomba aerotérmica es de 6.210 
Wh/día. Teniendo en cuenta este valor, podemos dimensionar los valores de nuestras 
baterías. Además, dimensionaremos las baterías de tal manera que tengan la capacidad de 
alimentar la bomba de calor durante un día sin ningún tipo de aportación energética por parte 
de los paneles. 
El cálculo le realizaremos de la siguiente manera: 
• La capacidad de las baterías deberá ser de un mínimo del consumo de dos días. 
• La descarga de la batería no debe superar el 80%, ya que esto reduciría la vida útil 
de la misma. 
• Se ha aplicado un factor de seguridad del 10% como se hace en alguna de las 
referencias consultadas [17]  
De esta manera, tenemos lo siguiente: 
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑡𝑡é𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 ∗  𝑑𝑑í𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚í𝑑𝑑) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 = (6.210 ∗ 2) ∗ 1,2 ∗ 1,1 = 𝟑𝟑𝟔𝟔.𝟑𝟑𝟗𝟗𝟒𝟒,𝟒𝟒 𝑾𝑾𝑾𝑾 
Una vez calculada la potencia total de las baterías, se procede a calcular la capacidad en 
función de la tensión a partir de la siguiente fórmula: 
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Atendiendo a este valor, estudiaremos la capacidad de la batería en función de su tensión: 
• Capacidad para batería de 48V: 16.394,4 𝑊𝑊/ℎ
48𝐹𝐹
=   341,55 𝐴𝐴/ℎ 
• Capacidad para batería de 24V: 16.394,4 𝑊𝑊/ℎ
24𝐹𝐹
=   683,1 𝐴𝐴/ℎ 
• Capacidad para batería de 12V: 16.394,4 𝑊𝑊/ℎ
12𝐹𝐹
=   1366,2 𝐴𝐴/ℎ 
Los valores que mejor se ajustan a nuestros valores de demanda son las baterías de 24V con 
una capacidad mínima de 683,1 A/h. 
Por lo tanto, las baterías que se usarán son el modelo OPzS 24V 660Ah Transparente 
Tudor-Exide, con una capacidad de hasta 660 Amperios/hora y una tensión de 24V. 
Se trata de una batería estacionaria recomendada para instalaciones con consumos medios 
o elevados que asegura una larga vida útil además de una fácil instalación.  
4.4.6 Selección del inversor  
Una vez seleccionada la batería, podemos elegir el inversor que más se adecúa a nuestra 
instalación, teniendo en cuenta que irá conectado también a la red eléctrica. 
Para la selección de un inversor se debe tener en cuenta la potencia de entrada de la bomba 
aerotérmica, dado que la potencia de la bomba es de 2.760W, se requerirá 1 inversor el cual 
deberá tener al menos una potencia de salida de 2.760W. 
En este caso usaremos el modelo inversor cargador Inversor SolaX X1-3.0T Boost 3000VA 
con una potencia de salida de 3000 Voltiamperios diseñado para trabajar con baterías de 24 
V como hemos calculado anteriormente y que nos permite trabajar conectados a la red. 
Para la selección de este modelo de inversor, se han tenido en cuenta los valores de potencia 
eléctrica de la bomba aerotérmica, así como de la tensión de las baterías, de manera que se 
cumplen todos los requisitos que impone la instalación, como podemos ver en la ficha técnica 
del inversor:  
 




Figura 17: Potencia de salida del inversor SolaX X1-3.0T Boost (Fuente: [24]) 
 
Además, se trata de un inversor de onda senoidal pura con una eficiencia del 99%. 
4.4.7 Selección del regulador de carga  
En este proyecto se utilizará el regulador de tipo MPPT, indicado para trabajar con panales 
de 60 o más células. Además, este tipo de regulador es capaz de sacar el máximo rendimiento 
a la potencia de los paneles. 
Para seleccionar el regulador de carga, nos aseguraremos de que la tensión de salida de los 
paneles se ajuste con los valores de entrada del regulador, así como la corriente. 
En cuanto a la tensión de salida, también nos aseguraremos de que coincida con los valores 
de tensión de las baterías (24V). 
Como se ha calculado previamente, los valores de tensión y corriente de la alternativa 1 son 
los siguientes: 
Tensión = 151,2 V 
Corriente = 18,84 A 
Teniendo en cuenta todos estos datos, el modelo seleccionado es el Regulador MPPT 250V 
70A Victron Smart Solar. 
Este regulador tiene una tensión de entrada de hasta 250 V y una corriente máxima de 70 A, 
además es capaz de trabajar con baterías de 12, 24 y 48 V. 
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4.5 DIMENSIONADO DE INSTALACIÓN PARA ACS BASADA EN 
PANELES HÍBRIDOS 
Para el dimensionamiento de la instalación basada en paneles híbridos seguiremos el 
procedimiento indicado en el siguiente diagrama de bloques: 
 
Figura 18: Diagrama de bloques para instalación basada en paneles híbridos (Fuente: [Elaboración propia]). 
4.5.1 Selección de panel fotovoltaico 
Para llevar a cabo el cálculo de producción de ACS basada en paneles híbridos, utilizaremos 
como referencia el modelo Ecomesh. 
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Este modelo se fabrica en España y permite reducir la superficie de captación gracias a la 
hibridación fotovoltaica + térmica. 
La potencia eléctrica nominal de nuestros paneles es de 255W en condiciones estándar con 
una irradiancia de 1000W/𝑚𝑚2. 
4.5.2 Selección del acumulador eléctrico 
Para almacenar el ACS para su posterior consumo, utilizaremos un acumulador con una 
capacidad de 1500 litros, en concreto emplearemos el modelo MXV-1500-SSB.  
Este acumulador será alimentado eléctricamente con la parte fotovoltaica de nuestros 
paneles a través de una resistencia externa además de la red eléctrica cuando sea necesario. 
Por otro lado, la energía térmica obtenida por la refrigeración de los paneles (componente 
térmica de los paneles) se llevará a un intercambiador de calor en forma de serpentín situado 
en el interior del acumulador. 
4.5.3 Cálculo del número de captadores 
Para conocer el número de paneles híbridos necesarios para cubrir la demanda de nuestra 
instalación comenzaremos calculando una aproximación teniendo en cuenta solamente la 
parte eléctrica de los paneles, de manera que posteriormente ajustaremos el número de 
paneles teniendo en cuenta también la parte térmica. 
Comenzaremos el dimensionamiento atendiendo al CTE que nos exige la generación de un 
mínimo del 30% de la energía térmica anual mediante nuestra energía renovable, por lo que 
calcularemos la media diaria de los valores obtenidos a lo largo de los diferentes meses. 
La demanda diaria de energía térmica atendiendo al mínimo exigido por el CTE es de 24,84 
kWh como ya se indicó anteriormente, por lo tanto, podemos calcular la potencia pico del 
generador al igual que en las dos opciones analizadas anteriormente. Al igual que se 
aproximó en la opción del termo eléctrico se puede considerar que al tratarse de un 
interacumulador eléctrico, se cumple que 1 kWh térmico requiere aproximadamente 1 kWh 
eléctrico que es la energía que proporcionarán la generación eléctrica obtenida de los paneles 
fotovoltaicos. 
Una vez calculada nuestra demanda eléctrica diaria, calculamos la potencia pico del 
generador, al igual que en el caso del termo eléctrico: 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
  (𝑒𝑒𝑒𝑒. 5) 
- Pmp: Potencia pico del generador (kW). 
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- GCEM: Irradiancia en condiciones estándar de medida = 1000 (W/m2). 
- PR: Rendimiento de la instalación fotovoltaica (el Pliego de Condiciones Técnicas (PCT) del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) para instalaciones fotovoltaicas, 
establece que para sistemas con regulador y acumulador el valor de PR = 0,60). 
- ED: Demanda de energía (kWh/día). 
-  Gdm (α,β): Irradiancia diaria media para una orientación e inclinación de los paneles dada 
(kWh/m2 día). 
- Gdm (α,β) = Gdm (0)mes más desfavorable  �Wh m2 ∙ dia� � ∙ K ∙ FI 
- α:   Orientación de los paneles con respecto al sur (º). 
- β:   Inclinación de los paneles (º). 
- Gdm (0):  Irradiancia sobre plano horizontal y orientación sur, dato extraído de PVGis 
(Wh/(m2∙dia)). 
- FI: Factor de irradiancia. 
Según el PCT [14]: 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 − �1,2 ∙ 10−4 ∙ �𝛽𝛽 − 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜�
2 + 3,5 ∙ 10−5 ∙ 𝛼𝛼2� 
𝑛𝑛º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹 =  
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑒𝑒
  (𝑒𝑒𝑒𝑒. 6) 
Para este trabajo el cálculo de la potencia del generador fotovoltaico se realizaría de la 
siguiente forma:  
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
 
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) = 𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (0)𝑚𝑚𝑑𝑑𝑚𝑚 𝑚𝑚á𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜𝑒𝑒𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  �𝑘𝑘ℎ 𝑚𝑚2 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐾𝐾 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 3,75 �
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
𝑚𝑚2 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 1,15 ∙ 1 = 𝟒𝟒,𝟑𝟑𝟑𝟑 




Tabla 9: Irradiancia sobre plano horizontal y orientación sur (Fuente: [16]). 
 
En este caso como se trata de que anualmente cubramos el 30% de la demanda cogeremos 
como dato de Gdm el valor medio anual, en lugar del mes más desfavorable. 
En nuestra instalación, los paneles tendrán como ya se indicó en el apartado 4.2 una 
inclinación de 33,47º siendo esta la inclinación óptima, por lo tanto: 
 𝐹𝐹𝐹𝐹 = 1 − �1,2 ∙ 10−4 ∙ �𝛽𝛽 − 𝛽𝛽𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜�
2 + 3,5 ∙ 10−5 ∙ 𝛼𝛼2� = 1 − [1,2 ∙ 10−4 ∙ (33 − 33)2 + 3,5 ∙ 10−5 ∙ 02] = 𝟑𝟑 
 









Figura  2. Valor de K para cálculo del FI (Fuente: [19]). 
 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  
𝐸𝐸𝐷𝐷 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 𝐺𝐺𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝛼𝛼,𝛽𝛽) ∙ 𝑃𝑃𝑃𝑃
=
24,84 �𝑘𝑘ℎ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑� � ∙ 1
4,31 ∙ 0,6
= 9,61 
Una vez tenemos este dato, calculamos la primera estimación de paneles híbridos dividiendo 
el valor obtenido entre la potencia eléctrica del panel: 
𝐧𝐧º 𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭𝐭 𝐦𝐦ó𝐝𝐝𝐝𝐝𝐭𝐭𝐭𝐭𝐝𝐝 𝐅𝐅𝐅𝐅 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘)




= 37,69 ≈ 𝟑𝟑𝟏𝟏 
Una vez tenemos la estimación basada en la energía aportada por la parte eléctrica, nos 
disponemos a calcular la aportación de la parte térmica.  
Para ello tomamos como valor de referencia los 38 paneles obtenidos en la primera 
estimación, de manera que nos podemos hacer una primera idea de la contribución 
energética de la parte térmica de nuestros paneles. 
Para aclarar el procedimiento de cálculo, analizaremos con detalle la energía térmica captada 
durante un mes, en nuestro caso el mes de marzo, ya que es el primer mes del año con una 
producción térmica no nula. 
Para ello es necesario seguir el siguiente procedimiento: 
- En primer lugar, es necesario determinar la cantidad de energía solar que es capaz de captar 
por unidad de área el panel híbrido, para ello se utiliza la siguiente expresión: 
E. captada =  c ∗ k ∗ a ∗ H  (ec. 11) 
 
Donde: 
H: Irradiación global diaria media mensual sobre superficie horizontal (kWh/𝑚𝑚2dia). Este dato 
lo hemos obtenido de la herramienta digital PVGIS [16]: 
c: factor que nos permite corregir la orientación este-oeste de nuestros paneles dependiendo 
de la orientación de los mismos con respecto al sur. 
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Si θ > 20º → ´c´= 0,94 * (1,14 – 0,0085 * θ) 
Si θ < 20º →’c’ = 0,94 
K: Este coeficiente permite corregir la diferencia entra la irradiancia recibida en el plano 
horizontal y el plano en el que se coloquen los paneles. El valor de este coeficiente es función 
de la inclinación de los paneles y de la latitud de la zona en la que se van a colocar dichos 
paneles. Su valor puede ser obtenido del PCT [19].  
a: Coeficiente de corrección referente a la polución ambiental del lugar de la instalación cuyo 
valor varía entre 0,95 (lugar libre de polución) y 1,05 (lugar con niveles altos de polución).  
Para el caso de este trabajo fin de grado los valores para el mes de marzo serían: 
- En este caso como los paneles van a tener orientación sur el valor de c vendrá dado por la 
expresión:  
θ<20º →’c’ = 0,94 
- En cuanto a la localización de los vestuarios se trata de una zona bastante limpia ya que no 
se encuentra cercana a ninguna área industrial, sin embargo, la autovía pasa cerca. Por lo 
que tomaremos un valor intermedio. 
     ‘a’ = 1 
- Utilizando en la siguiente tabla como datos de entrada la latitud de nuestra localización (43º) 
y la inclinación de nuestros paneles (33º) se obtiene el valor de K: 
 




Figura 19: Valor del coeficiente K (Fuente: [25]) 
 
- Finalmente se ha obtenido la irradiación (Hh) sobre plano horizontal de la zona donde estarán 
colocados los paneles: 




Figura 20. Irradiación solar (Fuente: [16]) 
Por lo tanto, la radiación solar que llega por unidad de superficie al panel híbrido en el mes 
de marzo será:  
𝐄𝐄. 𝐜𝐜𝐭𝐭𝐜𝐜𝐭𝐭𝐭𝐭𝐝𝐝𝐭𝐭 =  0,94 ∗ 1,2 ∗ 1 ∗ 3,89  = 4,39 (Wh/m2/dia)  (ec. 11) 
 
Una vez estimada la radiación solar que llega al panel, el siguiente paso es calcular la 
irradiancia incidente por unidad de superficie (W/m2) a través de la siguiente fórmula: 






∗ 1000  (ec.12) 
 




∗ 1000 = 𝟑𝟑𝟓𝟓𝟗𝟗,𝟔𝟔 𝐖𝐖/𝒎𝒎𝟐𝟐  (ec.12) 
 
El valor de horas de sol lo sacamos del número de horas de sol que tiene el día 15 de cada 
mes, en este caso: 
 
 
Figura 21: Horas de sol(Fuente: [26]) 
 
En tercer lugar, se calcula el rendimiento del panel para cada uno de los meses, para ello 
utilizamos la siguiente fórmula: 
Rendimiento = (ƞ. óptico ∗ ρ. lluvia) − (a1 ∗
Tº Cons − Tº Alb
Irradiancia
 )  (ec.13) 
 
Donde: 
Ƞ óptico: Rendimiento óptico del panel o eficiencia del sistema de captación. Este dato 
lo sacamos de la ficha técnica del captador. 
ρ. lluvia: Coeficiente de corrección del rendimiento óptico que depende de la limpieza 
de los captadores, la cual se ve altamente influenciada por la frecuencia de lluvia en 
una localización. 
a1: Pérdidas del captador solar. Este dato lo sacamos de la ficha técnica del 
captador. 
Tº Cons: Temperatura de consumo del agua (ºC). 
Tº Alb: Temperatura ambiente en nuestra localización (La Albericia) (ºC). 
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En nuestro caso: 
𝐑𝐑𝐑𝐑𝐧𝐧𝐝𝐝𝐈𝐈𝐦𝐦𝐈𝐈𝐑𝐑𝐧𝐧𝐭𝐭𝐭𝐭 = (0,51 ∗ 0,9) − �4,93 ∗
40 − 11,5
365,8
 �  = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟗𝟗  (ec.13) 
 
Los valores de rendimento óptico (Ƞ. óp) y pérdidas térmicas (a1) los sacamos de la ficha 
técnica de nuestros paneles: 
 
Figura 22: Especificaciones térmicas Panel Ecomesh (Fuente: [38]) 
Por último, una vez calculados todos estos datos, podemos calcular la energía térmica 
mensual por área de captación (kWh/mes*m2) que generarán nuestros paneles. 
Para ello utilizamos la siguiente fórmula: 
En. Térmica =  𝑃𝑃𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 ∗ En. Captada ∗ nº días  (ec.14) 
 
En este caso: 
𝐄𝐄𝐧𝐧.𝐓𝐓é𝐈𝐈𝐦𝐦𝐈𝐈𝐜𝐜𝐭𝐭 =  0,089 ∗ 4,39 ∗ 31 = 𝟑𝟑𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟏𝟏 𝐤𝐤𝐖𝐖𝐤𝐤/𝐦𝐦𝐑𝐑𝐝𝐝  (ec.14) 
 
 
De esta forma se determina la cantidad de energía térmica que es capaz de absorber el 
captador por unidad de superficie. 
Teniendo en cuenta que tenemos 38 captadores y que la superficie captadora de cada uno 
de ellos es de 1,46 m2 tenemos lo siguiente: 
𝐄𝐄𝐧𝐧.𝐓𝐓é𝐈𝐈𝐦𝐦𝐈𝐈𝐜𝐜𝐭𝐭 𝐦𝐦𝐭𝐭𝐈𝐈𝐦𝐦𝐭𝐭 (𝟑𝟑𝟏𝟏 𝐜𝐜𝐭𝐭𝐜𝐜𝐭𝐭) =  12,08 ∗ 38 ∗ 1,46 = 𝟔𝟔𝟓𝟓𝟐𝟐 𝐤𝐤𝐖𝐖𝐤𝐤  (ec.14) 
 
 
Una vez calculada la energía térmica captada durante el mes de marzo, se hace lo mismo 
para el resto de los meses, obteniendo los siguientes valores: 
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CALCULO PARTE TÉRMICA PANEL HÍBRIDO         
Mes E. Captada(kWh/m2 día) Energía térmica(kWh/mes) 
Enero 1,99 0 
Febrero 2,93 0 
Marzo 4,39 13,55 
Abril 4,85 10,90 
Mayo 5,06 14,15 
Junio 5,31 17,51 
Julio 5,50 23,11 
Agosto 5,28 27,42 
Septiembre 5,12 27,88 
Octubre 3,91 11,81 
Noviembre 2,41 0 
Diciembre 2,00 0 
Tabla 10: Cálculo parte térmica panel híbrido (Fuente: [Elaboración propia]) 
 
Para los meses cuyo rendimiento es negativo, la energía térmica captada es de 0 kWh, es el 
caso de los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre, en los cuales los valores de 
irradiancia son muy bajos.  
Por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos 38 paneles con una superficie de captación de 
1,46 𝑚𝑚2 cada uno, la energía térmica anual generada por nuestros paneles híbridos será de 
9.439,73 kWh. 
Una vez calculada la primera estimación, podemos concluir que la parte térmica de nuestros 
paneles genera alrededor del 100% respecto a la parte fotovoltaica. 
Si sumamos la generación de ambas partes, tenemos un total de 18.564,8 kWh anuales.  
La generación mínima exigida por el CTE atendiendo a nuestros valores de demanda es de 
9066,89 kWh anuales (Tabla 5), por lo que a continuación reduciremos el número de paneles 
hasta alcanzar un valor acorde a nuestro valor exigido. 
Para ir reduciendo la generación de la parte fotovoltaica a medida que reducimos el número 
de paneles, despejaremos el valor de la potencia de pico (Pmp) de la (ec.6) 
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑝𝑝(𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) =  𝑛𝑛º 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∗ 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚ó𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐹𝐹 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑎𝑎𝑒𝑒   (𝑒𝑒𝑒𝑒. 6) 
 
A través de la siguiente tabla, calculamos la aportación de cada parte del panel híbrido 
utilizando el mismo procedimiento que anteriormente y variando el número de paneles 
híbridos: 
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Nº paneles Fotovoltaica Solar TOTAL 
38 9125,07 8118,18 17243,25 
37 8884,94 7904,54 16789,48 
36 8644,81 7690,90 16335,71 
35 8404,67 7477,27 15881,94 
34 8164,54 7263,63 15428,17 
33 7924,41 7050,00 14974,40 
32 7684,27 6836,36 14520,63 
31 7444,14 6622,72 14066,86 
30 7204,01 6409,09 13613,09 
29 6963,87 6195,45 13159,32 
28 6723,74 5981,81 12705,55 
27 6483,60 5768,18 12251,78 
26 6243,47 5554,54 11798,01 
25 6003,34 5340,91 11344,24 
24 5763,20 5127,27 10890,47 
23 5523,07 4913,63 10436,70 
22 5282,94 4700,00 9982,93 
21 5042,80 4486,36 9529,16 
20 4802,67 4272,72 9075,39 
19 4562,54 4059,08872 8621,63 
Tabla 11: Número mínimo de paneles híbridos para cubrir demanda (Fuente: [Elaboración propia]). 
 
De manera que, para satisfacer la generación mínima exigida por el CTE, será necesario 
instalar un mínimo de 20 paneles híbridos del modelo seleccionado. 
4.5.4 Tipo de conexión de los paneles 
El número de paneles a colocar es suficientemente elevado como para plantear al menos tres 
alternativas diferentes: 
En el caso de los paneles híbridos, se instalarán en una de las alternativas 21 captadores y 
20 captadores en la otra alternativa, de manera que sea más sencilla la agrupación de estos. 
Dicha agrupación puede hacerse en serie, paralelo o combinación de ambas considerando 
los siguientes valores de cada módulo extraídos de la ficha del panel fotovoltaico híbrido 
(Anexo 1): 
Potencia máxima: 255 W. 
Tensión máxima: 38,58 V. 
Corriente máxima: 9,06 A. 
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Alternativa 6: En la sexta alternativa agruparemos dichos paneles en tres cadenas de 7 
módulos conectadas en serie, las cuales irán posteriormente conectadas en paralelo (Plano 
6): 
Por lo tanto, obtendremos los siguientes valores para cada una de las cadenas de módulos: 
• Potencia = V * I = 2446,2 W 
• Tensión = 7 * 38,58 V = 270 V 
• Corriente = 9,06 A = 9,06 A 
Los valores finales tras la conexión de las tres cadenas en paralelo serán los siguientes: 
• Potencia = V * I = 7.338,6 W 
• Tensión = 270 V 
• Corriente = 3 * 9,06 A = 27,18 A 
Alternativa 7: agruparemos dichos paneles en dos cadenas de 10 módulos conectadas en 
serie, las cuales irán posteriormente conectadas en paralelo (plano 7): 
Por lo tanto, obtendremos los siguientes valores para cada una de las cadenas de módulos: 
• Potencia = V * I = 3.495,35 W 
• Tensión = 10 * 38,58 V = 385,8 V 
• Corriente = 9,06 A = 9,06 A 
Los valores finales tras la conexión de las tres cadenas en paralelo serán los siguientes: 
• Potencia = V * I = 6.990,7 W 
• Tensión = 385,8 V 
• Corriente = 2 * 9,06 A = 18,12 A 
Alternativa 8: agruparemos dichos paneles en cuatro cadenas de 5 módulos conectadas en 
serie (plano 8). 
Por lo tanto, obtendremos los siguientes valores para cada una de las cadenas de módulos: 
• Potencia = V * I = 1.747,67 W 
• Tensión = 5 * 38,58 V = 192,9 V 
• Corriente = 9,06 A = 9,06 A 
Una vez calculados los valores de tensión, intensidad y potencia de las diferentes alternativas, 
el dimensionamiento basado en paneles híbridos se llevará a cabo con la Alternativa 6, siendo 
esta la que mantiene unos valores de tensión que más favorecen la instalación del resto de 
los componentes, como es el caso del regulador, ya que con valores de tensión por encima 
de los 300V se dificulta la búsqueda de dichos dispositivos. 
Pablo Martín Bustillo  Instalación fotovoltaica para ACS 
54 
 
4.5.5 Selección de las baterías 
La demanda eléctrica diaria de la instalación es de 24.840 Wh/día. Teniendo en cuenta este 
valor, podemos dimensionar los valores de nuestras baterías. Además, dimensionaremos las 
baterías de tal manera que tengan la capacidad de alimentar la bomba de calor durante un 
día sin ningún tipo de aportación energética por parte de los paneles. 
El cálculo le realizaremos aplicando los mismos criterios que anteriormente en cuanto a 
capacidad, profundidad de descarga y factor de seguridad que en los otros métodos. 
De esta manera, tenemos lo siguiente: 
 
𝑃𝑃𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = (𝐷𝐷𝑒𝑒𝑚𝑚𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑡𝑡é𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 ∗  𝑑𝑑í𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚í𝑑𝑑) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑃𝑃.𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 
𝑷𝑷𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 = (24.840 ∗ 2) ∗ 1,2 ∗ 1,1 = 𝟔𝟔𝟔𝟔.𝟔𝟔𝟓𝟓𝟓𝟓,𝟔𝟔 𝑾𝑾𝑾𝑾 
• Capacidad para batería de 48V: 65.577,6 𝑊𝑊/ℎ
48𝐹𝐹
=  1.366 𝐴𝐴/ℎ 
• Capacidad para batería de 24V: 65.577,6 𝑊𝑊/ℎ
24𝐹𝐹
=   2.732,4 𝐴𝐴/ℎ 
 
Los valores que mejor se ajustan a nuestros valores de demanda son las baterías de 48V con 
una capacidad mínima de 1.366 A/h. 
Por lo tanto, las baterías que usaremos son el modelo Batería estacionaria BAE 1450Ah 48V, 
con una capacidad de hasta 1.450 Amperios/hora y una tensión de 48V. 
Se trata de una batería estacionaria recomendada para instalaciones fotovoltaicas con 
consumos elevados y con una gran capacidad de descarga total. 
4.5.6 Selección del inversor 
Una vez seleccionada la batería, podemos elegir el inversor que más se adecúa a nuestra 
instalación, teniendo en cuenta que irá conectado también a la red eléctrica.  
Para la selección del inversor se debe tener en cuenta la potencia de entrada del acumulador 
eléctrico, dado que la potencia del acumulador eléctrico es de 8,3kW suponiendo un 
calentamiento de agua de 204l/h (Anexo 1), se requerirá un inversor cuya potencia mínima 
de salida será de 8300W. 
En este caso usaremos el modelo inversor cargador Inversor Cargador 10KW 48V MPPT 
120A Must Solar con una potencia de salida de 10.000 Voltiamperios diseñado para trabajar 
con baterías de 48 V como hemos calculado anteriormente y que nos permite trabajar 
conectados a la red. 
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Este modelo se ha seleccionado teniendo en cuenta la potencia de salida del inversor, así 
como la tensión de entrada del mismo y la potencia de las cadenas de paneles, siendo todos 
los valores coincidentes tanto con los valores de suministro del acumulador eléctrico como la 
tensión de salida de las baterías. 
Además, se trata de un inversor de onda senoidal pura ideal para instalaciones solares, ya 
que la forma de la onda de salida es igual a la de la red eléctrica. 
4.5.7 Selección del regulador de carga 
En este caso, se utilizará el regulador de tipo MPPT, al igual que en las anteriores alternativas. 
Para seleccionar el regulador de carga, nos aseguraremos de que la tensión de salida de los 
paneles se ajuste con los valores de entrada del regulador, así como la corriente. 
En cuanto a la tensión de salida, también nos aseguraremos de que coincida con los valores 
de tensión de las baterías (48V). 
Como se ha calculado previamente, los valores de tensión y corriente de la alternativa 6 son 
los siguientes: 
Tensión = 270 V 
Corriente = 27,18 A 
Teniendo en cuenta todos estos datos, el modelo seleccionado es el Regulador de carga 
Studer MPPT VS-70. 
Este regulador tiene una tensión de entrada de hasta 600 V y una corriente máxima de 70 A, 
además está diseñado para trabajar con baterías de 48 V. 
4.6 SELECCIÓN DE LA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA PARA 
CUMPLIMIENTO DE CTE A TRAVÉS DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
Una vez analizadas las tres posibles opciones de suministro de la energía térmica exigida por 
el CTE para la producción de ACS a través de energía fotovoltaica, el siguiente paso es 
seleccionar una de ellas para su dimensionamiento en detalle. A través de la selección de los 
equipos más destacables de las distintas opciones, realizada en el apartado anterior, se ha 
garantizado la viabilidad técnica de las distintas opciones. Por lo tanto, para la selección de 
una de ellas ha sido necesario aplicar otro criterio, en este caso económico, el cual ha 
consistido en hacer una estimación simplificada de un pequeño presupuesto teniendo en 
cuenta los equipos más destacables necesarios en cada una de las opciones. En la siguiente 
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tabla se recoge un presupuesto básico de los componentes más destacables de cada una de 
las alternativas estudiadas: 
        
PRESUPUESTO TERMOELECTRICO BOMBA AEROTERMICA PANELES HIBRIDOS 
PANELES 167€ * 30 = 5.010€ 167€ * 8 = 1.336€ 795€ * 21 = 16.695€ 
BATERIAS 13.117,45 € 2.548,44 € 13.117,45 €  
INVERSOR 1.778,7€ * 3= 5.336,1 € 655,86 € 1.785,6 €  
REG.CARGA  660,6€ * 3 = 1981,8 € 762,3 € 909 
TERMOELEC  1783,16 € * 3 = 5.349,5 € - - 
B.AEROTÉRMICA - 3.223,00 € - 
ACUMULADOR  - 3.250 € 9.374 € 
TOTAL 30.794,85€ 11.775,6 €  41.881€ 
Tabla 12: Presupuesto con elementos más destacables (Fuente: [Elaboración propia]). 
 
Una vez realizado el presupuesto, se puede determinar que la opción más económica es la 
basada en la bomba aerotérmica, por lo que será la que se lleve a cabo, ya que las otras dos 
opciones superan el coste en más de un 100% con respecto a la seleccionada. 
4.7 COLOCACIÓN DE LOS PANELES  
Una vez seleccionada la opción para nuestra instalación, se estudiará en más detalle la 
opción basada en la utilización de una bomba de calor aerotérmica. Se comenzará 
distribuyendo los paneles en el tejado con sus correspondientes conexiones. 
En primer lugar, se calculará la distancia que se debe dejar entre cada fila de paneles para 
evitar de esta forma que se produzcan pérdidas por sombras. 
 
Figura 23: Separación mínima entre paneles (Fuente: [27]) 
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La distancia mínima entre las filas de paneles para que no se proyecte ninguna sombra entre 
ellas se calcula de la siguiente manera: 
𝐷𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡.𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑 = 𝐵𝐵 × cos𝑆𝑆 +  𝐵𝐵×𝑚𝑚𝑑𝑑𝑃𝑃 𝐴𝐴 
𝑇𝑇𝑇𝑇 𝜑𝜑
  (ec.15) 
Donde: 
• B = Altura del panel (m). 
• S = Inclinación del panel (º). 
• 𝜑𝜑= Altura solar mínima al mediodía solar (º). 
El día más desfavorable en cuanto a la altura solar mínima al mediodía solar se produce el 
21 de diciembre, que corresponde al solsticio de invierno. 
Para calcular la altura de dicho día, se necesitan los valores de latitud [28] y declinación [29] 
de nuestro emplazamiento. 
Una vez obtenidos dichos valores, aplicaremos la siguiente fórmula: 
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑃𝑃 =  90º − 𝐿𝐿𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑃𝑃  −  𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑ó𝑛𝑛     (ec.16) 
En nuestro caso: 
𝑻𝑻𝒑𝒑𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝒑𝒑 𝒑𝒑𝒔𝒔𝒑𝒑𝒑𝒑𝑨𝑨 = 90º − 43,47º− 23,5º = 𝟐𝟐𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟑𝟑º    (ec.16) 
Por lo tanto, la distancia mínima entre paneles será la siguiente: 
𝑫𝑫𝑫𝑫𝒑𝒑𝑨𝑨.𝒎𝒎í𝒑𝒑𝑫𝑫𝒎𝒎𝒑𝒑 = 1,96𝑚𝑚 × cos(33,47) +  1,96𝑚𝑚×𝑚𝑚𝑑𝑑𝑃𝑃(33,47)
𝑇𝑇𝑇𝑇(23,03)
= 𝟒𝟒,𝟑𝟑𝟏𝟏 𝒎𝒎𝒑𝒑𝑨𝑨𝑨𝑨𝒔𝒔𝒑𝒑  (ec.15) 
Una vez calculada la distancia mínima entre las filas de paneles para que no se proyecte 
ningún tipo de sombra entre ellas, se procede a la distribución de los mismos en el área del 
tejado disponible. 
En este caso, los paneles irán distribuidos en cuatro filas de dos paneles, de manera que 
cada una de las columnas irá conectada en serie conectando ambas columnas 
posteriormente en paralelo (plano 4), como se ha calculado anteriormente. 
4.8 PÉRDIDAS DE CARGA Y DIMENSIONADO DE TUBERÍAS 
Las tuberías dónde se producirán perdidas de carga son aquellas que unen la bomba 
aerotérmica con el acumulador eléctrico (ambos situados en el mismo habitáculo, y por otro 
lado las tuberías que conectan el acumulador con las duchas, ya que son los únicos tramos 
por donde circulará agua. Se estudiarán las pérdidas de carga que se producen en ambos 
casos, para de esta manera poder analizar la necesidad de instalar bombas hidráulicas, y en 
caso de necesidad, conocer la potencia necesaria de las mismas. 
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A continuación, se detalla el cálculo de las pérdidas de carga a lo largo del circuito de ACS.  
En primer lugar, se va a calcular el caudal que va a circular por este circuito. Acudiendo al 
CTE se procede a obtener el caudal instantáneo de agua. 
El caudal instantáneo mínimo para ACS se calculará según las exigencias del documento 
DB-HS4 del CTE: 
 
Figura 24: Caudal instantáneo mínimo de ACS (Fuente: [30]) 
 
Nuestra instalación cuenta con un total de 16 duchas por lo que el caudal instantáneo mínimo 
de ACS será de 1,6 𝑑𝑑𝑚𝑚3/𝑑𝑑. 
Una vez calculado el caudal instantáneo, se debe calcular el caudal simultáneo como se 
especifica en la norma UNE 149201:2017 a través de la siguiente ecuación: 
                                   𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝐴𝐴 ∙  𝑄𝑄𝑇𝑇𝐵𝐵 + 𝐶𝐶                              ec. (17) 
Donde: 
𝑄𝑄𝑃𝑃: Caudal simultáneo (l/s) 
𝑄𝑄𝑇𝑇: Caudal total de ACS (l/s) 
𝐴𝐴,𝐵𝐵 𝑦𝑦 𝐶𝐶: Coeficientes que dependen del tipo de edificio, caudales totales del edificio y 
máximos de los aparatos. 
Para calcular los parámetros (A, B, C) debemos utilizar la tabla de coeficientes de 
simultaneidad que obtenemos de la norma UNE 149201:2017: 




Figura 25: Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (Fuente: [30]). 
En nuestro caso, se utilizará como tipo de edificio modelo un polideportivo y un caudal 
instantáneo mínimo menor a 20 litros/segundo, ya que es el inmediatamente superior a 
nuestro valor de caudal instantáneo mínimo (1,6 litros/segundo). 
Se observa que para el caso de caudales por elemento menores de 20 l/s los valores para 
los coeficientes son: 
A = 4,4 
B = 0,27 
C = -3,41 
Aplicando la (ec.17) se obtiene un caudal simultáneo total de: 
𝑸𝑸𝒄𝒄 = 4,4 × 1,60,27 − 3,41 = 𝟑𝟑,𝟔𝟔𝟏𝟏 𝒑𝒑/𝒑𝒑 (ec. 17) 
El CTE aconseja que la velocidad de impulsión del agua debe estar comprendida entre los 
valores de 0,5 m/s y 1,5 m/s, por lo que tomaremos como velocidad de referencia 1 m/s. 
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Aplicando la (ec.18) obtenemos la sección de la tubería y posteriormente el diámetro interior 
de la misma. 




𝑄𝑄: Caudal de la tubería (𝑚𝑚3/𝑑𝑑) 
𝑆𝑆: Sección de la tubería (𝑚𝑚2) 




 = 0,04485 m2        (ec. 18) 
Obtenemos una sección de tubería de 0,04485 mm2.  
Para la selección de la tubería, se selecciona una con diámetro estandarizado. Para ello, 
acudimos a la (figura 8) y se selecciona el valor de diámetro interior inmediatamente superior 
al calculado. 
El diámetro mínimo se calcula a partir de la sección, a través de la siguiente fórmula: 
𝐷𝐷𝑑𝑑á𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡 = �𝐴𝐴𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖ó𝑃𝑃∗4 
𝜋𝜋
               (ec.19) 
En nuestro caso: 
Diámetro= �0,004485 m2∗4 
𝜋𝜋
 = 0,0756 m = 75,56 mm 
Por lo tanto, acudiendo a la figura 26, obtenemos los siguientes valores estandarizados de 
diámetro y espesor: 
Diámetro exterior = 110 mm 
Diámetro interior = 80,3 mm 
Espesor = 14,9 mm 
Para la selección de estos valores, se ha utilizado la serie 3.2.  
Dicho valor es un valor intermedio que nos permite trabajar a unos valores de presión y 
temperatura adecuados a nuestra instalación. 
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Este parámetro de series es adimensional y se ha sacado de la Norma ISO 4065 y nos permite 
clasificar las tuberías obteniendo una relación entre la tensión tangencial y la presión de 
trabajo a una temperatura determinada. 
 
Figura 26: Diámetros estándar para tuberías termoplásticas (Fuente: [31]). 
Una vez obtenidos tanto el diámetro como el caudal podemos calcular las pérdidas de carga 
con la ecuación 20 (formula de Darcy-Weisbach) que depende del coeficiente de fricción que 
se deberá de obtener con la (figura 27) a partir del número de Reynolds obtenido con la 
(ec.21). 






ℎ𝑑𝑑: Pérdidas de carga en las tuberías de ACS (𝑚𝑚. 𝑒𝑒.𝑑𝑑. ) 
𝑃𝑃: Coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach 
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𝑄𝑄: Caudal de la tubería (𝑚𝑚3/𝑑𝑑) 
𝐷𝐷: Diámetro interior de la tubería (𝑚𝑚) 
𝐿𝐿: Longitud de la tubería al punto más alejado (𝑚𝑚) 
𝑃𝑃𝑑𝑑 =
𝜌𝜌 ∙ 𝐷𝐷 ∙ 𝑣𝑣
𝜇𝜇
 (ec. 21) 
Donde: 
𝑃𝑃𝑑𝑑: Número de Reynolds 
𝜌𝜌: Densidad del agua (𝑘𝑘𝑑𝑑/𝑚𝑚3) 
𝐷𝐷: Diámetro de la tubería (𝑚𝑚) 
𝑣𝑣: Velocidad del fluido (𝑚𝑚/𝑑𝑑) 
𝜇𝜇: Viscosidad dinámica del agua a 40ºC (6,53 ∙ 10−4 𝑘𝑘𝑑𝑑/𝑚𝑚 ∙ 𝑑𝑑) 
Sustituyendo en la ecuación 21 se obtiene el número de Reynolds. Una vez calculado este 
número, podemos calcular el coeficiente de fricción a través del diagrama de Moody. 
Para ello, entraremos en el eje X con el número de Reynolds y en el eje Y con el valor de 
rugosidad relativa cuyo valor será el cociente entre la rugosidad absoluta de la tubería (0,0015 
mm) por ser de PVC y el diámetro de la tubería. 
𝑹𝑹𝒑𝒑𝑹𝑹𝒑𝒑𝒔𝒔𝒑𝒑𝑹𝑹𝒑𝒑 =






   (ec. 21) 




= 𝟑𝟑,𝟏𝟏𝟓𝟓 × 𝟑𝟑𝟏𝟏−𝟔𝟔 
 




Figura 27: Diagrama de Moody (Fuente: [33]). 
Del diagrama anterior obtenemos un valor para el coeficiente de fricción de: 
𝑃𝑃 = 0,0175 
Por último, para calcular el valor de las pérdidas de carga, será necesario saber cuál es la 
distancia máxima desde el acumulador eléctrico hasta la ducha más alejada. En nuestro caso, 
esta distancia máxima será de 40 metros. 
Por lo tanto, con todos los datos obtenidos se aplica la ecuación 20 y se obtienen unas 
pérdidas de carga de: 
ℎ𝑑𝑑 = 0,0826 × 0,0175 ×  
(1,58×10−3)2
(8,03×10−2)5
 × 40 = 0,43 m.c.a  
 
 
A este valor habrá que sumarle un 20% adicional debido a otros elementos hidráulicos, como 
válvulas, codos, empalmes. Obteniendo un resultado final para las pérdidas de carga por 
fricción en las tuberías de ACS de: 
𝑾𝑾𝒇𝒇𝑻𝑻𝒇𝒇𝑺𝑺 𝑻𝑻𝒄𝒄𝑨𝑨𝒎𝒎𝑨𝑨𝒑𝒑𝒑𝒑𝑹𝑹𝒔𝒔𝑨𝑨−𝑫𝑫𝑨𝑨𝒄𝒄𝑾𝑾𝒑𝒑𝒑𝒑 = 0,43 × 1,2 = 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟑𝟑𝟔𝟔 𝒎𝒎. 𝒄𝒄.𝒑𝒑. 
A continuación, se calculan las pérdidas para el tramo que une la bomba aerotérmica con el 
acumulador eléctrico, siendo la distancia máxima de este tramo 3 metros: 
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ℎ𝑑𝑑 = 0,0826 × 0,0175 ×  
(1,58 × 10−3)2
(8,03 × 10−2)5
× 3 =  0,032 𝑚𝑚. 𝑒𝑒.𝑑𝑑. (ec. 22) 
Aplicando el 20% adicional debido a otros elementos queda: 
𝑾𝑾𝒇𝒇𝑻𝑻𝒇𝒇𝑺𝑺 𝑩𝑩𝒔𝒔𝒎𝒎𝑩𝑩𝒑𝒑−𝑻𝑻𝒄𝒄𝑨𝑨𝒎𝒎𝑨𝑨𝒑𝒑𝒑𝒑𝑹𝑹𝒔𝒔𝑨𝑨 = 0,032 × 1,2 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟑𝟑𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒎𝒎. 𝒄𝒄.𝒑𝒑.  
4.9 DIMENSIONADO DE BOMBAS 
Una vez dimensionadas tanto los diámetros de las tuberías de la instalación como las 
pérdidas de carga, se procede a dimensionar la potencia de las bombas hidráulicas. 
Para ello, se entra en el diagrama general de bombas hidráulicas de la marca WILO con 
nuestros valores de caudal y pérdidas de carga: 
Para calcular el valor de caudal en una hora, se tomará como referencia una situación límite 
en la que el consumo total diario se reparta en dos horas, obteniendo un total de: 
• Q = 1,384 𝑚𝑚3/ℎ 
• H/m = 0,516 m.c.a 
 
Figura 28: Diagrama general bomba hidráulica Wilo-Stratos PICO (Fuente [34]) 
Una vez aplicados nuestros valores en el diagrama, la bomba que mejor se ajusta a nuestra 
instalación es el modelo WILO Stratos 25 1-4 con un caudal de trabajo máximo de 5,5 𝑚𝑚3/ℎ 
y una presión máxima de trabajo de 16 bar. 
Pablo Martín Bustillo  Instalación fotovoltaica para ACS 
65 
 
En el caso del segundo tramo, las pérdidas de carga que se producen en la tubería que 
conecta la bomba aerotérmica con el acumulador son muy pequeñas debido a su proximidad, 
como hemos calculado, por lo tanto, se instalará una bomba pequeña en este tramo, de 
manera que sea capaz de bombear el agua por el intercambiador de la bomba aerotérmica y 
llevarla al acumulador. 
Para calcular el valor de caudal en una hora, se tomará como referencia una situación límite 
en la que el consumo total diario se reparta en dos horas, obteniendo un total de: 
• Q = 1,384 𝑚𝑚3/ℎ 
• H/m = 0,0384 m.c.a 
 
Figura 29: Diagrama general bomba hidráulica Wilo-Stratos PICO (Fuente [34]) 
Una vez aplicados nuestros valores en el diagrama, la bomba que mejor se ajusta a nuestra 
instalación es el modelo WILO Stratos 15 1-4 con un caudal de trabajo máximo de 3,15 𝑚𝑚3/ℎ 
y una presión máxima de trabajo de 10 bar, 
4.10 DIMENSIONADO DEL CABLE  
Los paneles irán instalados en dos filas de cuatro paneles. La situación de los mismos, al 
igual que la bomba aerotérmica, será en la parte superior del habitáculo, de manera que la 
distancia del cable entre los módulos y la bomba sea la mínima posible, de manera que 
reducimos las pérdidas. 
Por otro lado, las baterías y el inversor irán situados próximos a la bomba aerotérmica, pero 
estos irán instalados en el interior, dentro del habitáculo donde irá ubicado el interacumulador 
(Plano 9). 
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Para el dimensionamiento del cable se utilizarán fórmulas que relacionan la potencia con la 
tensión, la corriente y el factor de potencia.  






- I = Intensidad (A) 
- P = Potencia (W). 
- U = Tensión (V). 








- Uc = Caída de tensión (V) 
- I = intensidad nominal (A). 
- L = Longitud del tramo (m). 
- ρ = Resistividad del cobre (Ohm · mm²/m).  
- U = Tensión (V).  
- A = Sección del conductor (𝑚𝑚𝑚𝑚2) 
Para el dimensionamiento de los cables analizaremos 3 tramos diferentes (Plano 10): 
1. Paneles en serie 
2. Cadenas paralelo - Regulador - Baterías 
3. Baterías - Regulador - Inversor 
4. Inversor - Bomba aerotérmica 
Teniendo en cuenta que el inversor debe ir lo más próximo posible a la bomba aerotérmica 
debido a que es el tramo con mayores pérdidas porque la corriente se transforma a alterna, 
la menor distancia de cable será la que hay entre la bomba y el inversor. 
Para dimensionar la sección de los cables, atenderemos al Reglamento de Baja Tensión [35]. 
El cual establece que para el dimensionado del cable deben aplicarse las características 
señaladas en la norma UNE 20.460-3 [36]. La cual indica que los materiales eléctricos que 
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se instalen, deberán de estar fabricados y diseñados de tal manera que sean capaces de 
soportar las influencias externas que se produzcan en función de sus condiciones y el 
emplazamiento de la instalación, según su utilización prevista y las características de los 
edificios donde vayan instalados. 
Los conductores que se utilicen serán siempre de cobre o aluminio e irán siempre aislados. 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán siempre por la Norma UNE 20.460-5-523 
[37] y su anexo Nacional. Para conocer dichas intensidades máximas, se tiene la siguiente 
tabla en función de los diferentes métodos de instalación.  
 
Tabla 13: Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de conductores con carga y naturaleza del aislamiento 
(Fuente: [24]). 
 
Para seleccionar la sección de los conductores, en primer lugar se debe de seleccionar la 
forma en la que irán instalados. Una vez seleccionada la forma de instalación, se selecciona 
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el tipo de conductor que se va a instalar. Por último, elegimos la sección del conductor en 
función de la intensidad máxima admisible por cada uno. 
Nuestros conductores irán instalados directamente sobre la pared, por lo tanto, se entra en la 
tabla en la fila ‘’C’’ y se va a la novena columna dónde se encuentra nuestro tipo de conductor 
(2 x XLPE). Se ha seleccionado este tipo ya que se trata de un aislamiento termoestable que 
admite una mayor temperatura e intensidad que el PVC para una misma sección. Una vez 
ubicada la fila y la columna, seleccionamos la sección más pequeña posible que cumpla con 
los requisitos de corriente en cada caso. 
Por último, una vez seleccionada la sección de nuestro conductor, se analiza la caída de 
tensión máxima, la cual tendrá que ser siempre menor a un 1,5%. 
La distancia del primer tramo será de 15 metros (Plano 10), por lo tanto: 
Sección tramo Paneles en serie: 
Los valores de tensión, intensidad y potencia se han calculado previamente en la alternativa 
4: 
Potencia = 1.424,3 W  
Tensión = 151,2 V 
Intensidad = 9,41 A 
Para obtener un mayor margen de seguridad, se aplicará un coeficiente de seguridad del 25% 
[38]. Aplicando dicho factor de seguridad del 25%, obtenemos el valor de intensidad total: 
𝐹𝐹𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = 9,41 * 1,25 = 11,76 A 





= 4 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 2,64 % > 1,5 % 
Si se selecciona la sección del conductor de 1,5mm2, se cumple el requisito de tensión 
máxima pero no se cumple el requisito de caída de tensión, por lo que aumentaremos la 





= 2,4 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 1,58 % > 1,5 % 
Si se selecciona la sección del conductor de 2,5mm2, tampoco se cumple el requisito de caída 
de tensión, por lo que aumentaremos la sección a 4 mm2: 







= 1,5 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 0,99 % < 1,5 % 
 
Una vez obtenido el valor de corriente, seleccionamos a través de la tabla la sección que 
mejor se ajusta a nuestra intensidad. 
 
Tabla 14: Selección conductor para tramo Paneles en serie (Fuente: [24]). 
 
En este caso, los dos conductores para las cadenas de paneles conectadas en serie serán 
del tipo 2 x XLPE con sección de 4 mm2 y longitud de 15 metros, cumpliendo con la 
normativa de intensidad máxima y de caída de tensión. 
Se trata de un tipo de cable monofásico, termoestable y soporta temperaturas de hasta 90ºC 
en régimen permanente, lo que le hace ideal para nuestra instalación. 
La longitud del siguiente tramo será de 8 metros (Plano 10), por lo tanto: 
Pablo Martín Bustillo  Instalación fotovoltaica para ACS 
70 
 
Sección tramo Cadenas paralelo - Regulador - Baterías: 
Los valores de tensión, intensidad y potencia se han calculado previamente en la alternativa 
4: 
Potencia = 2.848,6 W 
Tensión = 151,2 V 
Intensidad =18,84 A 
Aplicando un factor de seguridad del 25% [38], obtenemos el valor de intensidad total: 
𝐹𝐹𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = 18,84 * 1,25 = 23,55 A 
Para el cálculo de la caída de tensión se llevará a cabo teniendo en cuenta un factor de 





= 4,27 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 2,82 % > 1,5 % 
Si se selecciona la sección del conductor de 1,5mm2, no se cumple el requisito de tensión 
máxima ni el requisito de caída de tensión, por lo que aumentaremos la sección a 2,5 mm2: 





= 2,56 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 1,69 % > 1,5 % 
Si se selecciona la sección del conductor de 2,5mm2, se cumple el requisito de intensidad 
máxima pero no se cumple el requisito de caída de tensión, por lo que aumentaremos la 





= 1,6 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 1,05 % < 1,5 % 




Tabla 15: Selección conductor para tramo Cadenas paralelo - Regulador - Baterías (Fuente: [24]). 
 
Una vez obtenido el valor de corriente, seleccionamos a través de la tabla la sección que 
mejor se ajusta a nuestra intensidad. 
En este caso, el conductor para el tramo que va desde la conexión de las dos cadenas de 
módulos hasta las baterías es del tipo 2 x XLPE con sección de 4 mm2 y longitud  de 8 
metros, cumpliendo con la normativa de intensidad máxima y de caída de tensión. 
Se trata de un tipo de cable monofásico, termoestable y soporta temperaturas de hasta 90ºC 
en régimen permanente, lo que le hace ideal para nuestra instalación. 
Sección tramo Baterías- Regulador - Inversor: 
La intensidad máxima de este tramo vendrá impuesta por la corriente máxima aceptada por 
el inversor, como se puede ver en la ficha técnica del mismo: 
 




Figura 30: Corriente máxima admitida por el inversor (Fuente: [39]) 
Además, se le aplicará un coeficiente de seguridad del 25%: 
𝐹𝐹𝐶𝐶Á𝑋𝑋𝐼𝐼𝐶𝐶𝐴𝐴 = 12 * 1,25 = 15 A < 21 A 
El cálculo de la caída de tensión se llevará a cabo teniendo en cuenta un factor de potencia 
= 1. 










 = 1,47 % < 1,5 % 
Si se selecciona la sección del conductor de 1,5mm2, se cumple los requisitos de tensión 
máxima y caída de tensión, por lo que la sección del conductor en este tramo será de 1,5mm2: 
Una vez obtenido el valor de corriente, seleccionamos a través de la tabla la sección que 
mejor se ajusta a nuestra intensidad. 




Tabla 16: Selección conductor para tramo Baterías- Regulador - Inversor (Fuente: [24]). 
 
En este caso, el conductor para el tramo que va desde la conexión de las dos cadenas de 
módulos hasta las baterías es del tipo 2 x XLPE con sección de 1,5 mm2 y longitud de 10 
metros, cumpliendo con la normativa de intensidad máxima y de caída de tensión. 
Se trata de un tipo de cable monofásico, termoestable y soporta temperaturas de hasta 90ºC 
en régimen permanente, lo que le hace ideal para nuestra instalación. 
Sección tramo Inversor – Bomba aerotérmica: 
En este tramo la corriente es alterna, por lo que se utilizará la siguiente fórmula para el cálculo 
de la intensidad, utilizando los valores de potencia de salida del inversor para el cálculo de la 
misma: 
 







 = 13,04 A 
Además, se aplicará un coeficiente de seguridad de un 25%: 
𝐹𝐹𝑇𝑇𝑈𝑈𝑇𝑇𝐴𝐴𝑇𝑇 = 13,04 * 1,25 = 16,3 A < 21 A 





= 1,48 𝐹𝐹 
∆Uc(%)= 𝑈𝑈𝑃𝑃∗100
𝑈𝑈
 = 0,64 % < 1,5 % 
Una vez obtenido el valor de corriente, seleccionamos a través de la tabla la sección que 
mejor se ajusta a nuestra intensidad.  
 
Tabla 17: Selección de conductor para tramo Inversor – Bomba aerotérmica (Fuente: [24]). 
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Nuestros conductores irán instalados directamente sobre la pared de nuestro tejado y serán 
del tipo 2 x XLPE con sección de 1,5 mm2 y longitud de 5 metros, ya que cumplen con la 
normativa de intensidad máxima y de caída de tensión sin ningún problema.  
Se trata de un tipo de cable monofásico, termoestable y soporta temperaturas de hasta 90ºC 
en régimen permanente, lo que le hace ideal para nuestra instalación. 
5.10 SISTEMA DE PROTECCIONES 
La instalación contará con un sistema de protecciones eléctricas de manera que se garantice 
la seguridad tanto de las personas como la de los dispositivos que componen la instalación. 
Con los dispositivos de protección que se van a instalar, se garantizarán las siguientes 
protecciones: 
- Protección de los conductores y del equipo instalado contra efectos excesivos de 
temperatura. 
-  Protección contra sobrecorrientes (cualquier corriente eléctrica en exceso, que puede 
ser causada por, un cortocircuito, una sobrecarga o una falla a tierra). 
-  Interrupción de la electricidad en el caso de un fallo en el sistema eléctrico o una 
selección inadecuada del dispositivo, evitando el riesgo de la seguridad de las 
personas. 
Por lo tanto, se instalarán los siguientes dispositivos en función de las distintas protecciones 
necesarias en cada sección de la instalación: 
Protecciones de corriente continua  
Sobretensiones: para proteger el circuito contra todo tipo de sobretensiones de origen 
atmosférico, se colocará un interruptor automático en el circuito de corriente continua, 
sirviendo también como mecanismo de apertura del circuito en caso de reparación o 
mantenimiento. 
Sobrecorrientes: los fenómenos de sobrecorrientes pueden ser altamente perjudiciales para 
todos los componentes electrónicos del sistema, así como el inversor. A pesar de que el 
inversor ya cuenta con protecciones contra sobrecorrientes, se instalarán fusibles 
electrónicos de protección en los circuitos de corriente continua.  
Contactos directos e indirectos: para evitar los contactos entre conductores, todos los 
componentes de la instalación llevarán un aislamiento de clase II.  
Protecciones de corriente alterna  
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Sobretensiones: Los componentes de nuestra instalación se encuentran protegidos contra 
sobretensiones de tipo III, ya que el inversor lleva esta protección incluida. A pesar de esto, 
se instalarán protecciones contra sobretensiones de tipo II a través de interruptores 
diferenciales.  
Sobrecorrientes: Si atendemos al Real Decreto RD 900/2015 [40] y el RBET [41] se deberá 
instalar un interruptor general con una capacidad de corte superior a la corriente de 
cortocircuito en el punto de conexión. Para ello, se utilizará un interruptor magnetotérmico 
que irá instalado en el circuito de corriente alterna. Además, este dispositivo también podrá 
activarse manualmente, de manera que se pueda utilizar para realizar labores de reparación 
y mantenimiento. 
Contactos directos e indirectos: La instalación contará con un interruptor diferencial general 
con una sensibilidad de 300 mA de sensibilidad tipo A. Se trata de un diferencial de alta 
sensibilidad normalizado que cumple con las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 y UNE 
EN 60947-2, lo que nos proporciona una gran seguridad. 
Cálculo del neutro 
El conductor neutro se dimensionará atendiendo a las exigencias de la ITC-BT-06 [42] y la 
ITC-BT-07 [43], el cual nos exige que en instalaciones de 2 o 3 conductores, el conductor de 
neutro tendrá una sección igual a los conductores de fase. 
Por lo tanto, el conductor de fase de nuestro circuito tendrá la siguiente sección en cada 
tramo: 
Tramo Paneles en serie: 
• Sección del conductor: 4 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Sección del neutro: 4 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Tramo Paneles – Regulador – Baterías 
• Sección del conductor: 4 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Sección del neutro: 4 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Tramo Baterías – Regulador – Inversor 
• Sección del conductor: 1,5 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Sección del neutro: 1,5 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
Tramo Inversor – Bomba aerotérmica 
• Sección del conductor: 1,5 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
• Sección del neutro: 1,5 𝑚𝑚𝑚𝑚2 
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Cálculo de la toma a tierra 
Para dimensionar la puesta a tierra de la instalación, se obtendrá en primer lugar la resistencia 
aproximada del terreno según el reglamento ITC-BT-18 [44], donde se establece la 
resistividad del terreno en base a su naturaleza. 
La parte de corriente alterna y continua tendrá una puesta a tierra común, a través de dos 
picas verticales de 4 m de longitud y 14 mm de diámetro con una conexión a tierra mediante 
un conductor desnudo de cobre con sección de 35 mm2. Los conductores de protección para 
la parte de corriente alterna tendrán una sección igual a los conductores de fase, según se 
especifica en la ITC-BT-18 [44], cuyas secciones son de 4 mm2 y 1,5 mm2 para los diferentes 
circuitos (plano 10). 
El sistema que se va a instalar consta de dos picas verticales de 4 metros y un conductor de 
8 metros horizontalmente enterrado. Teniendo en cuenta esto, en primer lugar se va a calcular 
la resistencia del terreno para posteriormente calcular la resistencia total aplicando el caso 
de las dos resistencias en paralelo. 
Para calcular la resistividad del terreno de la instalación, nos dirigimos a la tabla 4 de la la 
ITC-BT-18 [44]: 
 
Figura 31: Valores medios aproximados de la resistividad en función del terreno (Fuente [24]). 
Una vez obtenida la resistividad aproximada de nuestro terreno (500 Ohm.m), se calcula el 
valor de la resistencia del mismo a través de la siguiente fórmula: 
 







= 125 Ω  (ec. 22) 
Donde: 
- 𝑃𝑃𝐴𝐴: Resistencia de la tierra para la pica (Ω) 
- r: Resistividad del terreno (Ω
𝑚𝑚
) 
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- n: número de picas 
- L: Longitud de la pica (m) 







= 125 Ω  (ec. 23) 
Donde: 
- 𝑃𝑃𝐴𝐴: Resistencia de la tierra para el conductor (Ω)  
- r: Resistividad del terreno (Ω
𝑚𝑚
) 
- L: Longitud del conductor (m) 
A continuación, se obtiene el valor de la resistencia total teniendo en cuenta que se instalarán 




=  62,5 Ω 
Por último, una vez conocida la resistencia de nuestra puesta a tierra y la corriente de defecto 
en primer fallo impuesta por la sensibilidad de nuestro diferencial (300 mA), se comprueba 
que se cumple el valor de tensión de contacto para una correcta seguridad:  
𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎 =  𝐹𝐹𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎 ×  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎 ≤ 𝑈𝑈𝑒𝑒𝑡𝑡 
Donde: 
- 𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎: Tensión de contacto (V) 
- 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑃𝑃𝑎𝑎: Corriente de defecto primer fallo (A) 
- 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎: Resistencia de la puesta a tierra (Ω) 
- 𝑈𝑈𝑒𝑒𝑡𝑡: Tensión límite de contacto (V) 
𝑈𝑈𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎 =  0,3 ∙  62,5 = 18,75 𝐹𝐹 ≤ 24 V 
 
 (ec. 24) 
La condición se cumple sin problema, por lo que el dimensionamiento de la puesta a tierra es 
correcto. 
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4 PANELES FOTOVOLTAICOS 
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6 PANELES HÍBRIDOS 
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El objeto del presente pliego de condiciones es regular las condiciones técnicas mínimas que 
debe cumplir nuestra instalación. 
Este documento debe servir de guía para los fabricantes e instaladores de los equipos, 
estableciendo las especificaciones mínimas que se deberán cumplir para que se asegure en 
todo momento la calidad de dicha instalación, en beneficio del usuario. 
El presente pliego abarca todo tipo de sistemas electrónicos, eléctricos y mecánicos que 
formen parte de la instalación. 
2 GENERALIDADES 
Serán de aplicación toda normativa que afecte a instalaciones solares fotovoltaicas, y en 
particular las siguientes:  
– Ley 2/2001, de 2 de febrero, del Sector Eléctrico. 
 – Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de 
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  
– Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 
modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 
– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica.  
– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 
 – Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 – Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
 – Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico.  
– Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción 
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
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fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
para dicha tecnología. 
3 COMPONENTES Y MATERIALES 
Como principio general se debe asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico 
de tipo básico clase I tanto en los equipos (módulos e inversores), como en los materiales 
(conductores, cajas y armarios de conexión), a excepción de los conductores de corriente 
continua, los cuales tendrán doble aislamiento de clase 2 y un grado mínimo de protección 
de IP65. La instalación también contará con todas las características y elementos necesarios 
para que se garantice la calidad del suministro eléctrico en todo momento.  
El funcionamiento de la instalación no deberá provocar averías en la red ni disminuciones de 
las condiciones de seguridad.  
El funcionamiento de la instalación no puede dar lugar a condiciones de trabajo peligrosas 
tanto para el personal de mantenimiento como para el personal de explotación de la red de 
distribución. 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos 
e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que 
resulten de la aplicación de la legislación vigente.  
3.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Todos los módulos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE, así 
como las siguientes especificaciones: 
– UNE-EN 61215 para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino. 
– UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada. 
– UNE-EN 62108 para módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración. 
Por otro lado, el módulo fotovoltaico debe tener de forma visible el nombre del fabricante y 
del modelo, así como una identificación de la fecha de fabricación.  
Se utilizarán módulos que se ajusten a las siguientes características técnicas: 
– Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 
reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del 
± 3 % de los correspondientes valores nominales de catálogo.  
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– Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías 
de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de 
protección IP65. 
– Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable.  
– Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas 
o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación en las células 
o burbujas en el encapsulante.  
– La estructura del generador se conectará a tierra.  
– Se valorará positivamente aquellos módulos con una alta eficiencia. 
– Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período 
mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años. 
3.2 ESTRUCTURA SOPORTE 
Las estructuras soporte deberán cumplir con las especificaciones incluidas en este apartado. 
En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación 
respecto a seguridad. 
La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas 
del viento y nieve, como viene indicado en Código Técnico de la edificación. El diseño y la 
construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las dilataciones 
térmicas necesarias, sin transmitir cargas que afecten a la integridad de los paneles. Para 
ello se seguirán las indicaciones del fabricante.  
El número de los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico deben de ser suficientes, 
teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de manera que no se produzcan 
flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos 
homologados para el modelo del módulo. 
El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 
3.3 INVERSORES 
Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  
– Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 




– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  
– No funcionarán en isla o modo aislado.  
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  
– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.  
– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento. 
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 
Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando 
protecciones frente a: 
– Cortocircuitos en alterna.  
– Tensión de red fuera de rango. 
– Frecuencia de red fuera de rango.  
– Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 
ausencia y retorno de la red, etc. 
Además, los inversores han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento. 
Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión 
y manejo. 
Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  
– Encendido y apagado general del inversor.  
– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 
Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de 
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares 
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se 
cumplirá la legislación vigente. 
Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 
ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa. 
Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante 
un período mínimo de 3 años. 
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3.4 BOMBA DE CALOR 
La unidad deberá incluir todo el cableado necesario, líneas de refrigerante, carga inicial de 
refrigerante R-410A, controles de microprocesador y pantalla de usuario con diagnóstico de 
fallos y alarmas y reloj de programación horaria.  
Dispondrá de interruptor general de desconexión de encendido/apagado y dispositivos de 
arranque y protección de motor para cada compresor, ventiladores y bombas. 
La unidad deberá estar clasificada de acuerdo con la norma EN14511 -3 y el rendimiento de 
la unidad estará certificado por Eurovent. La construcción de la unidad deberá cumplir con 
las directivas europeas y ser fabricada en una instalación certificada bajo el estándar de 
fabricación ISO 9001 y el sistema de gestión ambiental ISO 14001. 
La unidad deberá ser probada en la fábrica. 
La ubicación de la máquina será tal que permitan todas las conexiones que se detallan en los 
siguientes apartados, con la correspondiente adecuación de bancadas, según 
especificaciones del fabricante y completa con todos sus elementos. 
3.5 BOMBAS HIDRÁULICAS 
Debe concebirse en fase de diseño un circuito hidráulico equilibrado de por sí. Si esto no 
fuese posible, se procederá a la instalación de válvulas de equilibrado. 
En el caso de aplicación para ACS, el circuito hidráulico deberá de cumplir los requisitos 
establecidos en la UNE-EN 806-1. 
En cualquier caso los materiales del circuito deberán cumplir lo establecido en el ISO/TR 
10217. 
Si el circuito contiene bombas de circulación, dicho circuito deberá mantener una caída de 
presión aceptablemente baja a lo largo de todo el circuito. 
Siempre que sea posible las bombas irán instaladas en las zonas más frías del circuito, de 
manera que se reduzca la posibilidad de generar una cavitación y siempre con el eje de 
rotación en posición horizontal. 
Las tuberías conectadas a las bombas hidráulicas irán sujetadas en las proximidades de las 
mismas, de manera que se eviten las fuerzas producidas por flexión o torsión. El diámetro de 
las tuberías que se acoplen a la bomba, no serán nunca de un diámetro inferior al de la boca 
de la bomba. 




Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos 
de acuerdo con la normativa vigente.  
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión 
y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores 
deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.  
El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 
elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 
Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 
intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
3.7 CONEXIÓN A RED 
Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 
de baja tensión. 
3.8 PROTECCIONES 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 
11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
3.9 PUESTA A TIERRA 
Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 
12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la 
red de baja tensión. 
Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador 
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicarán en la 
Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condición. 
Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la 
alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro 
de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 
3.10 MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la 
red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en 
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caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera 
que no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto 
en la explotación normal como durante el incidente. 
 4 RECEPCIÓN Y PRUEBAS 
El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de 
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 
documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. 
Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas 
para facilitar su correcta interpretación.  
Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las 
que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.  
Las pruebas a realizar por el instalador serán como mínimo las siguientes: 
- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  
- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  
- Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 
actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 
desconexión.  
- Determinación de la potencia instalada.  
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional 
de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber 
comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han 
funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o 
paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido 
los siguientes requisitos: 
- Entrega de toda la documentación requerida en este PCT. 
- Retirada de obra de todo el material sobrante. 
- Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero. 
Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los 
sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.  
Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán 
protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, 
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salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años contados a partir 
de la fecha de la firma del acta de recepción provisional. 
No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento 
que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, 
construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. 
5 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO 
5.1 GENERALIDADES 
Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años.  
El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con 
las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 
5.2 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse 
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica.  
Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 
durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción 
y prolongar la duración de la misma:  
– Mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de 
límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la misma.  
– Mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. 
El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de 
la empresa instaladora.  
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita anual en la que se 
realizarán las siguientes actividades:  
– Comprobación de las protecciones eléctricas.  
– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al 
proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 
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– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 
alarmas, etc.  
– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 
tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.  
Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado 
de las instalaciones y las incidencias acaecidas.  
Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el 
que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y 
autorización de la empresa). 
5.3 GARANTÍAS 
Ámbito general de la garantía: Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la 
instalación será reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una 
avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que 
haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de 
instrucciones. 
Plazos: El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para 
todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos 
fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. 
Condiciones económicas:  
- La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y 
las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en 
la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.  
- Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 
desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 
disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los 
equipos para su reparación en los talleres del fabricante.  
- Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 
ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.  
- Si en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la 
garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una 
fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el 
suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de 
la instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las 
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oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la 
reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 
Anulación de la garantía: La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido 
reparada, modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 
suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 
expresamente por el suministrador. 
Lugar y tiempo de la prestación: 
- Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 
comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que 
es un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al 
fabricante 
- El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y 
la resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 15 días, salvo causas 
de fuerza mayor debidamente justificadas.  
- Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 
suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 
domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por 
el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  
- El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 
brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de 
los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior 
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1 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 
1.1 CAPÍTULO 1: FOTOVOLTAICA BASADA EN BOMBA DE CALOR 
Código Descripción Precio(€) Cantidad Total 
 Instalación fotovoltaica basada en bomba de 
calor 
   
1 Componentes    
1.1 Panel fotovoltaico modelo 340w 72 cel Amerisolar 
167 8 1.336 
1.2 Bomba aerotérmica biblock modelo Daikin Altherma EHBX11CB3V 
3.223 
1 3.223 
1.3 Baterías estacionarias modelo OPzS 24V 660Ah Transparente Tudor-Exide 
2.548,44 
1 2.548,44 
1.4 Inversor solar modelo SolaX X1-3.0T Boost 3000VA 
655,86 1 655,86 
1.5 
Sistema de regulación y control MPPT 250V 70A 
Victron Smart Solar. 
762,3 
1 762,3 
1.6 Bomba circuladora solar modelo WILO Stratos 25 1-4 
793 
1 793 




Interacumulador eléctrico vertical de la marca 




1.9 Soporte para cubierta inclinada para panel fotovoltaico marca SAUNIER DUVAL 
150 
8 1200 
1.10 Accesorios (codos) de cobre 3,59 20 71,8 
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1.2 CAPÍTULO 2: INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Código Descripción Precio (€) Cantidad Total 
2 Instalación eléctrica    
2.1 Cable multipolar (Fase + Neutro) con aislamiento XLPE Sección = 1,5mm 1,16 15 17,4 
2.2 Cable multipolar (Fase + Neutro) con aislamiento XLPE Sección = 4mm 1,37 23 31,51 
2.3 Interruptor automático para circuito de CC 92,66 1 92,66 
2.4 Interruptor diferencial general 300 mA 113,79 1 113,79 
2.5 Interruptor diferencial monofásico de 25 A 21 1 21 
2.6 Pica de puesta a tierra de acero galvanizado  L=4 metros 28 2 56 
2.7 Conductor de cobre desnudo para la puesta a tierra; L= 6 metros, S=4 mm2 3,54 6 21,24 
Total instalación eléctrica (€) 353,6 
1.3 CAPÍTULO 3: MANO DE OBRA 
Código Descripción Precio (€) Cantidad(h) Total (€) 
3 Mano de obra    
3.1 Oficial de 1ª Instalación de climatización y ACS 20 80 1600 
3.2 Oficial de 2ª Instalación de climatización y ACS 15 80 1200 
3.3 Oficial de 1ª Instalación de electricidad 20 80 1600 
3.4 Oficial de 2ª Instalación de electricidad 15 80 1200 
3.5 Operario 12 40 480 
Total mano de obra (€) 6080 
1.4 CAPÍTULO 4: VARIOS 
Código Descripción Precio(€) Cantidad Total (€) 
4 Varios      
4.1 Puesta en marcha y formación en el manejo de la instalación de la bomba de calor 
165 
1 165 
4.2 Puesta en marcha y formación en el manejo de la instalación eléctrica 
165 
1 165 
4.3 Transporte de material incluida carga y descarga 
120 
6 720 
4.4 Desmantelamiento instalación existente 
1000 
1 1000 
Total varios (€) 2050 
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2 PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 
 
Código Descripción Total (€) 
1 Componentes 14131,75 
2 Instalación eléctrica 353,6 
3 Mano de obra 6080 
4 Varios 2050 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (€) 22.615,35 
  
Gastos generales (13%) 2.940 
Beneficio industrial (6%) 1.356,92 
I.V.A (21%) 4.749,22 
Total parcial (€) 9046,14 
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA (€) 31.661,49 
 
El presupuesto asciende a la cantidad de TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
UNO Y CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
